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	9.
	EVALUAREA EFORTULUI INVESTIŢIONAL


	9.1.
	Evaluarea efortului investiţional pentru varianta producere centralizată


În varianta producere centralizată s-a considerat că sursa de producere a energiei este depăşită atât din punct de vedere fizic cât şi din punct de vedere moral şi de aceea trebuie modernizată. Variantele analizate pentru modernizare sunt următoarele:

· Centrală de cogenerare cu motoare cu ardere internă;
· Centrală de cogenerae cu turbine cu gaze;

· Centrală termică.
Pentru a creşte randamentul utilizării energiei la consumator în această variantă, trebuie prevăzute investiţiile pentru modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie. Această măsură este necesară pentru a reduce pierderile de energie în reţeaua termică.

Starea tehnică a acestei reţele este destul de proastă şi este necesar să se realizeze înlocuirea totală a acesteia cu o conductă modernă, tur-retur, care să fie dimensionată în conformitate cu cererea actuală de energie termică a consumatorilor din Municipiul Focşani.

Valorile investiţiilor au fost estimate în euro, iar la transformarea lor în lei s-a folosit cursul de schimb valutar de 1 eurp = 3,45 RON.
Tabelul 9.1 prezintă valoarea investiţiei pentru centrala de cogenerare cu motoare cu ardere internă.
Tabelul 9.1. Valori de investiţii pentru centrala de cogenerare cu motoare cu ardere internă
	Nr.
	Specificaţii
	Valoare

	1
	Valoare investiţie centrală de cogenerare cu motoare cu ardere internă, RON
	261.282.514

	2
	Valoare investiţie centrală de cogenerare cu motoare cu ardere internă, Euro
	75.734.062


Tabelul 9.2 prezintă valoarea investiţiei pentru centrala de cogenerare cu turbine cu gaze.
Tabelul 9.2. Valori de investiţii pentru centrala de cogenerare cu turbine cu gaze
	Nr.
	Specificaţii
	Valoare

	1
	Valoare investiţie centrală de cogenerare cu turbine cu gaze, RON
	140.545.652

	2
	Valoare investiţie centrală de cogenerare cu turbine cu gaze, Euro
	40.737.870


Tabelul 9.3 prezintă valoarea investiţiei pentru centrala termică.
Tabelul 9.3. Valori de investiţii pentru centrala termică
	Nr.
	Specificaţii
	Valoare

	1
	Valoare investiţie centrală termică, RON
	56.314.660

	2
	Valoare investiţie centrală termică, Euro
	16.323.090


Datele privind necesarul de investiţii pentru reabilitarea reţelelor primare şi secundare au fost estimate de către consultant, luându-se în consideraţie şi preţurile specifice pentru lucrările care deja au fost efectuate de către beneficiar. Tabelul 9.4 prezintă valorile de investiţii pentru reabilitarea reţelei primare.
Tabelul 9.4. Valori de investiţii pentru reabilitarea reţelei primare

	Nr.
	Specificaţii
	Valoare

	1
	Valoare investiţii reţea primară, RON
	40.823.160

	2
	Valoare investiţii reţea primară, Euro
	11.832.800


Tabelul 9.5 prezintă valoarea investiţiei pentru reabilitarea reţelei secundare.
Tabelul 9.5. Valori de investiţii pentru reabilitarea reţelei secundare

	Nr.
	Specificaţii
	Valoare

	1
	Valoare investiţii reţea secundară, RON
	111.578.796

	2
	Valoare investiţii reţea secundară, Euro
	32.341.680


	9.2.
	Evaluarea efortului investiţional pentru varianta producere semidescentralizată


În varianta producere semidescentralizată Municipiul Focşani a fost împărţit în 11 zone. Pentru fiecare dintre aceste zone s-a considerat că se va construi o centrală de cogenerare zonală. Variantele de echipare pentru centralele zonale au fost alese ca fiind motoare cu ardere internă, turbine cu gaze şi centrale termice. Pentru fiecare din aceste variante s-a estimat investiţia. Pentru a se putea compara efortul investiţional din această variantă cu celelalte variante, investiţia va fi însumată pentru toate cele patru zone. Pentru această variantă s-a estimat şi investiţia în reţeaua de gaze naturale care să alimenteze cu combustibil centralele zonale.
La fel ca şi în varianta de producere centralizată, pentru a creşte randamentul utilizării energiei la consumator în această variantă, trebuie prevăzute investiţiile pentru modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie. Această măsură este necesară pentru a reduce pierderile de energie în reţeaua termică. Datorită faptului că centralele zonale sunt amplasate mai aproape de consumator s-a redus şi lungimea reţelei de transport.
Valorile investiţiilor au fost estimate în euro, iar la transformarea lor în lei s-a folosit cursul de schimb valutar de 1 eurp = 3,45 RON.

Tabelul 9.6 prezintă valoarea investiţiei pentru centralele de cogenerare cu motoare cu ardere internă.
Tabelul 9.6. Valori de investiţii pentru centrala de cogenerare cu motoare cu ardere internă
	Nr.
	Specificaţii
	Valoare

	1
	Valoare investiţie centrală de cogenerare cu motoare cu ardere internă, RON
	258.317.722

	2
	Valoare investiţie centrală de cogenerare cu motoare cu ardere internă, Euro
	74.874.702


Tabelul 9.7 prezintă valoarea investiţiei pentru centrala de cogenerare cu turbine cu gaze.
Tabelul 9.7. Valori de investiţii pentru centrala de cogenerare cu turbine cu gaze
	Nr.
	Specificaţii
	Valoare

	1
	Valoare investiţie centrală de cogenerare cu turbine cu gaze, RON
	166.587.632

	2
	Valoare investiţie centrală de cogenerare cu turbine cu gaze, Euro
	48.286.270


Tabelul 9.8 prezintă valoarea investiţiei pentru centrala termică.
Tabelul 9.8. Valori de investiţii pentru centrala termică
	Nr.
	Specificaţii
	Valoare

	1
	Valoare investiţie centrală termică, RON
	88.064.828

	2
	Valoare investiţie centrală termică, Euro
	25.526.037


Datele privind necesarul de investiţii pentru reabilitarea reţelelor primare şi secundare au fost estimate de către consultant, luându-se în consideraţie şi preţurile specifice pentru lucrările care deja au fost efectuate de către beneficiar. Tabelul 9.9 prezintă valorile de investiţii pentru reabilitarea reţelei primare.

Tabelul 9.9. Valori de investiţii pentru reabilitarea reţelei primare

	Nr.
	Specificaţii
	Valoare

	1
	Valoare investiţii reţea primară, RON
	24.150.000

	2
	Valoare investiţii reţea primară, Euro
	7.000.000


Tabelul 9.10. prezintă valoarea investiţiei pentru reabilitarea reţelei secundare.
Tabelul 9.10. Valori de investiţii pentru reabilitarea reţelei secundare

	Nr.
	Specificaţii
	Valoare

	1
	Valoare investiţii reţea secundară, RON
	111.578.796

	2
	Valoare investiţii reţea secundară, Euro
	32.341.680


Pentru varianta producerii semicentralizate s-au mai estimat şi valorile investiţiilor pentru reţeaua de gaze naturale, care trebuie făcută, dat fiind faptul că trebuie trase conducte de gaze naturale la fiecare centrală de zonă.

Tabelul 9.11 prezintă valoarea investiţiei în reţeaua de gaze pentru varianta centrale de cogenerare cu motoare cu ardere internă.

Tabelul 9.11. Valori de investiţii pentru reţeaua de gaze naturale pentru varianta centrale de cogenerare cu motoare cu ardere internă
	Nr.
	Specificaţii
	Valoare

	1
	Valoare investiţii reţea gaze naturale, RON
	2.921.460

	2
	Valoare investiţii reţea gaze naturale, Euro
	846.800


Tabelul 9.12 prezintă valoarea investiţiei în reţeaua de gaze pentru varianta centrale de cogenerare cu turbine cu gaze.

Tabelul 9.11. Valori de investiţii pentru reţeaua de gaze naturale pentru varianta centrale de cogenerare cu turbine cu gaze
	Nr.
	Specificaţii
	Valoare

	1
	Valoare investiţii reţea gaze naturale, RON
	2.787.428

	2
	Valoare investiţii reţea gaze naturale, Euro
	807.950


Tabelul 9.13 prezintă valoarea investiţiei în reţeaua de gaze pentru varianta centrale termice.

Tabelul 9.13. Valori de investiţii pentru reţeaua de gaze naturale pentru varianta centrale termice
	Nr.
	Specificaţii
	Valoare

	1
	Valoare investiţii reţea gaze naturale, RON
	2.511.255

	2
	Valoare investiţii reţea gaze naturale, Euro
	727.900


	9.3.
	Evaluarea efortului investiţional pentru varianta producere descentralizată


În varianta producere descentralizată s-a considerat că fiecare apartament o să fie echipat cu o centrala termica murală cu o putere de 20 kW. Numărul apartamentelor a fost considerat cel pentru sfârşitul anului 2006. În afară de investiţia în centrale murale s-a mai estimat şi investiţia în reţeaua de gaze care este necesară pentru a alimenta cu combustibil aceste centrale. În tabelul 9.14. se prezintă valoare investiţiei totale pentru această variantă.

Tabelul 9.14. Valori de investiţii pentru varianta producere descentralizată
	Nr.
	Specificaţii
	Valoare

	1
	Valoare investiţii centrale de apartament, RON
	118.699.492

	2
	Valoare investiţii centrale de apartament, Euro
	34.405.650


	9.4.
	Investiţii pentru creşterea eficienţei la consumul de energie termică


Pentru a eficientiza consumul de energie pe lângă modernizarea surselor de producere a căldurii, reţele de transport şi reţele de distribuţie, trebuie reabilitate din punct de vedere termic şi clădirile care sunt alimentate cu căldură din sistemul centralizat.

Costurile specifice pentru reabilitarea termică a unui apartament sunt extrem de dificil de estimat. Ele depind foarte mult de tipul apartamentului, de vechimea lui, de modul de amplasare a ferestrelor, etc. Pentru estimarea investiţiei în lucrările care sunt necesare pentru un apartament convenţional, se vor utiliza preţurile de pe piaţa actuală, valabile pentru reabilitarea unei locuinţe. Este evident că, în cazul aplicării unui program coerent, acest preţuri pot să scadă foarte mult, dar această estimare este, practic, imposibilă la nivelul unui oraş de mărimea Municipiului Focşani, cu păstrarea unui grad relativ mare de precizie a datelor. Tabelul 9.15. prezintă lista de operaţiuni minimale care trebuie realizate pentru creşterea eficienţei energetice la un apartament, cu preţurile specifice aferente. Tabelul 9.16 prezintă estimările privind investiţiile necesare pentru creşterea eficienţei energetice la nivelul tuturor apartamentelor alimentate cu căldură din sistemul centralizat din Municipiul Focşani. S-a considerat (din datele furnizate de beneficiar) că aproximativ 35 % din totalul de apartamente racordate la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică au fost deja reabilitate de către proprietari.
Tabelul 9.15. Valori de investiţii pentru reabilitarea unui apartament

	Nr.
	Specificaţii
	Valoare

 (RON)
	Valoare

 (euro)

	1
	Ferestre termopan 
	5.175
	1.500

	2
	Robinete termostatate 
	621
	180

	3
	Înlocuire calorifere
	1.725
	500

	4
	Distribuţie orizontală
	1.035
	300

	5
	Contorizare apă caldă şi rece
	517,5
	150

	6
	Izolaţii exterioare
	2.070
	600

	7
	Total apartament
	11.143,5
	3.230


Tabelul 9.16. Valori de investiţii pentru reabilitarea apartamentelor din Municipiul Focşani
	Nr.
	Specificaţii
	Valoare

	1
	Valoare investiţii consumatori, RON
	156.945.054

	2
	Valoare investiţii consumatori, Euro
	45.491.320


După cum se poate observa, investiţia estimativă pentru reabilitarea tuturor apartamentelor din Municipiul Focşani se ridică la valori foarte mari. Aceste lucrări nu se pot realiza decât printr-un program de creştere a eficienţei energetice la nivelul întregului oraş.

	9.5.
	Ordinea de prioritate a investiţiilor propuse


Prioritatea investiţiilor propuse va putea fi decisă doar după efectuarea analizei economice. Totuşi, din analiza valorilor de investiţii, prin comparaţie cu nivelul pierderilor de energie pe fiecare sector al sistemului de producere, transport, distribuţie şi consum de energie termică rezultă ca evident că cel mai eficient mod de alocare a banilor este reabilitarea completă a sistemului de transport şi distribuţie şi modernizarea sursei existente de producere a energiei.
Tabelul 9.17. prezintă ordinea priorităţilor de investiţie pentru varianta producerii centralizate de energie.
Tabelul 9.17. Ordinea de priorităţi a proiectelor propuse pe baza valorilor de investiţii

	Nr.
	Proiecte de reabilitare

	1
	Modernizarea sursei de energie

	2
	Reabilitare sistem de distribuţie

	3
	Reabilitare sistem de transport apă fierbinte 

	4
	Reabilitare termică a clădirilor
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