ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL FOCSANI

PRIMARIA

PROIECT DE HOTARARE
din 24.03.2017

Privind aprobarea ,, Studiului de Oportunitate privind delegarea de gestiune
a serviciului de iluminat public din Municipiul Focsani ,,

- analizand raportul intocmit de Compartiment Unitate Municipala pentru Monitorizarea
Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice, Mediu inregistrat la nr. 21363/24.03.2017
prin care se propune aprobarea ,, Studiului de Oportunitate privind delegarea de
gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Focsani ,,;
-in baza prevederilor Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati
publice , a Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public;

- In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.d,alin6 lit.a pct.14 alin.9 precum si si
art.45 alin 1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publicd locala, republicata, cu
completarile ulterioare;

PROPUN:

Art.1.— Aprobarea ,,Studiului de Oportunitate privind delegarea de gestiune a serviciului de
iluminat public din Municipiul Focsani ,, , conform Anexei ce face parte integranta din
prezentul proiect de hotarare. '

Art.2-Aproba forma de gestiune a serviciului de iluminat public care se va realiza prin
delegare de gestiune.

Art.3.—Executarea hotérarii va fi asigurata, conform legii de catre Primarul Municipiului

Foc[lani prin Serviciul administratie publicd locald, agriculturd si cadastru si
Compartiment Unitate Municipala pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de
Utilitati Publice, Mediu.

Initiator proiect de hotarare,

PRIMAR,
Cristi Valentin Misaild

AVIZAT,
SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI
Eduard Marian Corhana

DL, 05 207
CH remdeo brea o D2 20D
A
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STUDIU OPORTUMNITATE

1.Date Generale

Denumire proiect -

Studiu de oportunitste privind delegares de gestiune a serviciuiui de iluminat public
din Municipiul Focsani

Elaborator :

SC Total Utility Serv SRL . RO3286957 , J39/11 4/2014 , Str. Cales Munteniei Nr.
T83 P435, Focsani, Vrancea,

Ordonator principal de credite :

Primaria Municipiului Focsani » B-dul Dimitrie Cantemir

Autoritate contractants -

Primaria Municipiului Focsani » B-dul Dimitrie Cantemir

2.Amplasament

Date generale :

Focsani este municipiul de resedinta af judetului Vrancea, {a limita intre
regiunile istorice Moldova $i Muntenia, Romania, format din localitatile componente
Focsani (resedinta), Méandresti-Moldova $i Méndresti-Munteni. Are © popuilatie de

79.315 locuttori,
3.Geografie, refief si climg -

Agezare geografics : Focsani se afl3 in Moldova, Iz limita fntre regiunilei

storice Moldova si Muntenia din Romania. E situat g intersectia cailor de
comunicatie rutiers si feroviara europene, fiind strabétut de coridory feroviar nr. 9
(Heisinki—Moscova~Chi§inéu-Bucuregti—PfovdEv) $i poate beneficia de propunerea de
extindere a coridorului rutier nr. 1 (T ai!inn—\/a@ovia-Ceméu§§~8ucure$ﬁ).
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Este incadrat geografic la 45°42'N 28°13'E, strijuing pariea sud-estics
Carpatilor de curburd, ia contactyl dinfre Campig Siretului inferior si desluriie
subcaipatice ce culmineazs cu Magura Odobestitor (1.001 m). Municipiul Focsani
are o suprafatd de 54,8 km? ceea ce reprezintd 1% din supratata judetului Vrancea,
fiind o localiiate de dimensiune medje.

Reteaua de comunicafil este dispuss radial, accesul in orag facéndu-se prin
$ase porli de intrare:

- dinspre sud pe E85 (DN2) din diractia Bucuresti-Buzay prin Bariera
Bucuregty,

- dinspre est, pe DN23 din directia Bréila-Galati prin Bariera Briilei §i Galafi,

- dinspre est, pe DJ 204D din directia Suraia prin Bariers Galafi-Suraia;

- dinspre nord, pe E85 din direcfia Suceava—Bacéu-Méré§e$ﬁ sau lasi-Vasluj-
Tecuci prin Bariera Mérésesti si pe DJ 2045 §i DJ 209 din
directia Petregti sl Vanatori;

- dinspre vest, pe DN2D prin Bariera Drumul \/rancei—()dobe;?,ﬁ din
directia Targu Secuiesc—Vidra—Boioteﬁi—-Dmmuf Vrancei sau pe DJ 205¢
din directia \/idra-Boiotegtwdobe$ti~$0c§ani;

- dinspre est, pe DN2M din directia Andrelasu de os;

- dinspre sud, pe DC 141 prin Bariera Cotesti din directia comunei
Cémpineanca,

Rejief

Fiind situat pe magistrala feroviars Bucure@té-P!oiesti—@acéu-Suceava s
pe drumui european £85 {DN2) Bucure;sti~Buzéu~Suceava, flancat de raurijle Futna,
spreesi, lao distanta de 7 km, si Milcov, spre sud, lao distants de 2 km, orasul
Focsani se situeaza in campia joass a Siretulyi Inferior la o altitudine de 50~
55 metri deasupra nivelului mari, campie ce se intinde de ig linia Marasesti,
Vénatori, Tatdrany, Clorasti pan3 la albia Siretului.

Clim&

Pe teritoriul municipiului Focsani, clima este temperat-continentals,
influentata de adapostul Carpatilor de curburd, cu variatii mari de temperaturs,
Temperatura medis este de cca. 9 °C, maxima absclutd nregistrats fiind de
+42,3 °C (iulie 1990), iar minima absoluts de -33,7 °C (februarie 1987).

Volumul precipitatiilor depdseste 400 mm, luniie cele mai ploioase fiing mai-junie,
far cele mai secetoase decembrie-februarie, Numarul zilelor cu ninsoare este de
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ceca. 20 pe an.Vanturile dominants in icate anciimpuriie bgt dinspre nord-est, iar
vaniuriie calde, mai rare, dinspre sud, sud-est

4. Riscuri seismice

Teritoriul judetuivi Vranceg Corespunde celei mai active Z0ne seismice din
Roménia, Réspandires focarelor de cutremure pune tn evidents existenta a doug

1. trunchiu VréncioaiawTuanci-Soveja, unde se produc cutremure I adancimi
intre 80-160 km, legat de curbura arculy; Carpatic:

2. n regiunea de campie intre Réamnicy Sérat, Méragesti $i Tecuci oy
cutremure maj putin adanci,

Seismele cy epicentrul in Vrancea au origine tectonics, fiing Provocate de
“deplasirile blocurilor scoarfei sau alte parti superioare ale ?nve&i,sului, in lungu! unor
falii formate anterior say in lungu! unora foarte adanci. Cutremuyre devastatoare, cu

magnitudinea cuprinss intre 7 si 8 grade Pe scara Richter, s-ay inregistrat in 8
octombrie 1620, 0 august 1679, 12 iunie 1701, 13 mai 1738, 6 aprilie 1790, 26
octombrie 1802, 1829, 28 januarie 1838. In secolyl XX, cele mai Semnificative
evenimente au avut loc ia 25 maj 1925, 10 noiembrie 1940 care, & distrus aproape
in Intregime orasul Panciu avand magnitudinea de 7,4 grade, 4 martie 1977 cu
magnitudinea de 7,2 grade, 30 august 1986 cy magnitudinea de 7 grade, 30 si 31

mai 1990 cu magnitudinea de 8,9 respectiy 6.4 grade.

Analiza factorilor de risc la niveluyt Mmunicipiulyj Focsani trebuie g3 {ind cont in
mod prioritar de faptul ca cea maj importants zons seismica din Romania se afia in

zona Vrancea,

Harta seismicg
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5.Definirea serviciulul de Huminat public

Prezentul siudiu de oporiunitate are ca scop analiza oportunitati
delegarii gestiunii  serviciului de Hluminat public din municipiul Focsani.

Serviciul de iluminat public face parte din sfera servicilior comunitare
de utilitati publice sicuprinde fotalitatea actiunilor si activitatiior de utilitate
publica si de interes economic sisocial gensral desfasurate Ia nivelul
municipiiui  Focsani sub conducerea, coordonarea  si responsabilitatea
autoritatifor administratiel publice locale, in scopul asigurarii Huminatului

public.

Serviciut de iluminat public cuprinde
Huminatul stradai-rutier;
Huminatu!l stradal-pistonal:
fiuminatul architectural;
iluminatul omamental;
- fluminatul omamental-festiv.

¥

3

Serviciu de iluminat public se realizeaza prin intermediul  unui
ansamblu tehnologic sifunctional, alcatuit din constructii, instalatii si
echipamente specifice, denumit in continuare sistem de iluminat public.

Sistemul de iluminat public, definit conform Legii 230/2006 a
serviciului de iluminat public este ansamblul format din:
~puncie de aprindere;
-cutii de distributie;
- cutii de trecere;
- Iinii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene:

- fundatii, stalpi, instalatide Iegare la pamant;

- console;

- corpuri de iluminat

- accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, amnaturi:

- echipamente de comanda, automatizare , dimare si masurare;

utilizate pentru iluminatul public.

In cazul sistemelor de iHluminat public destinate exclusiv serviciului
de iluminat public, partite componente ale acestora sunt cele prevazute

mai sus,
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in cazul in care sarviciul de iluminat public se realizeaza utilizand
elemente ale sisiemului de disiributie 2 energiel electrice, sistemul de
fluminat cuprinde elementele prevazute mai sus, cu exceptia elementelor
care fac parte din sistemul de distributie = energiei electrice, adica
componentele situate in aval de punciual de separare a celor doua sisteme
situate la clemele de racord ale coloaneior de alimentare a corpurilor de
Huminat public:

Termenii utilizati In cuprinsul studiului sunt definite de Legea
230/2008, dupa cum urmeaza:

a) autoritati de reglementare competente - Autoritatea Nationala de

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita

In continuare AN.R.S.C., si Autoritatea Nationala de Reglementare In

Domeniul Energiei, denumita In continuare ANRE,

b) dispozitiv (corp) de iluminat - aparatui de iluminat care serveste Ia

distributia filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe

lampi catre exterior;

¢) iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii In evidenta a unor
monumente de arta sau istorice ori a unor obiective de importanta publica
sau cuiturala pentru comunitatea locala;

d) iluminat omamentai - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor

de agrement, pietelor, targurilor si altora asemenea;

e) iluminat omamental-festiv - iluminatu! temporar utilizat cu ocazia
sarbatorilor si altor evenimente festive;

f} luminat stradal-pietonal - iluminatul cailor de acces pietonal;

g) iluminat stradal-rutier - ifuminatul cailor de circulatie rutiera;

h) licenta - actu! tehnic si juridic emis de ANRS.C., prin care se
fecunoaste calitatea de operaior al serviciului de iluminat public, precum
si capacitatea sidreptul de a presta acest serviciu;

i) punct de delimitare in cazul sistemsior folosite exclusiv pentru

iluminatul public - punctul de separare intre sistermul de distributie 3

energiel electrice si sistemul de iluminat public, care se stabileste la

punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile si cutiile de
distributie;

i) punct de delimitare in cazul sistemelor folosite atit pentru
iluminatul  public, cat si pentru  distributia energiel electrice - punctul
de separare intre sistemul de distributie 2 energiel electrice si sistemul de
iluminat public care se stabileste Ia clemele de racord ale coloanelor de
alimentare a corpurilor de iluminat public;

k) sistern de distributie  a energiei electrice - {otalitatea instalatiiior




[} 32860657 130 11472014
Tel: 0722647215
E-mail: to@aiu’zi!iiysew@gmaié.cofri

detinute de uyn Gherator de disirib inii,
inclusiv elemente de sustinere g de protectie zie acesiora, statij electrice,

intre ele, cu tensiunea de linje nominala pana la 110 KV inclusiv, destinate
transmiterii energiei electrice ds Ig refeleie electrice de transport sau de Ig
producatori catre instalatile proprii ale Consumatorilor de energie electrica;

i) sistem de iluminat public - ansambiy format din puncte de aprindere,
cutit de distributie, cutij de tfrecere, linii electrice de joasa tensiune
subterane say aeriene, fundatii, elermente de sustinere g fliniilor, instaiatij
de legare Ia pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare,
izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de Comanda, automatizare si
Masurare utilizate pentry iluminatul public,

Din punct de vedere fehnico-functional:
- functionarea s exploatarea in conditi; de siguranta:
rentabilitate si eficienta — economica si ehergetica — g infrastructurij
aferente serviciului de iluminat public:

-~ realizarea ynei infrastructuri edilitare ca un intreg functional, moderne cg
baza a dezvoltarii economico — sociale a municipalitatii:

- asigurarea nivelului de liuminare si luminanta coraborat cu optimizares
Consumurilor de energie electrica a elementeior infrastructurii SIP |5
modernizarea sj imbunatatirea performantelor in utifizarea elementelor de
control la distanta prin utiizarea aplicatie; software ( SCADA ) : gestiune-
monitorizare-control;

Din punct de vedere al reducerii costurilor aferente energiei slectrice g
& costuriior de intretinere si mentinere gz sistemului de duminat public, se
Urmareste cresterea eficiente; sistemului de iluminat prin:

- reducerea costyrilor Cu intretineres sj mentinerea aferente functionarii in
siguranta si regim de continuitate a infrastructurii Sip

- reducerea consumuiy; de energie electrica si a costulyj energiei electrice
aferente sistemului, implementarea de solutii, sisteme sj echipaments
care prin modernizarea s reabilitarea elementelor componente SIP sg
conduca la reduceres costurilor operationale necesare functionarii
acestuia Iz parametri tehnico-functionalj reglementati de standarde in
vigoare — SR- EN 13201

- sigurarea energiei electrice la parametrii necesari functionarii in conditii
optime a infrastructurii Sp gestionarea si monitorizarea paramatriior de
consum ai infrastruturij Sip
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Din punct de vedere g condiiiilor 80CI-Conomice gpecifice zone:

-Cresierea graduiyi de securitate individuaia 8i colectivy in cadrul comunitatij
locale, precurm si @ gradulyi de Siguranta g circulatie] rutiere si pletonale:
-reducerea numarului de accidenie gj vandalizari pe timp de Noapte :

-Sustinerea  gj stimuiareg dezvolarii economico-sociale a municipiufui,
-fidicarea graduiui de civilizatie, g corfortulyi si implicit a calitatii viet; ;

pbunerea in valoare, prip Huminat adecvat, g elementelor arhitectonice
$i peisagistice aje municipiului, precym 8i marcareg evenimentelor festive si g
sarbatorilor legale say religioase;

Din punct de vedere gj protectiei mediuly bresupune:
~Cuantificares impactulu; reducerij poluarii luminoase ;

-Componente reciclabile - FeCUperarea integrala 5 echipamemeior; Utilizareg in
infrastructura  Sjp a echipamenteior Care sa duca Ia reducerea in mod direct
a poluarif luminoase $i in mod indirect poluarea cy emisii  COo prin reduceres

numaruiui  de interventii pentry inireﬁnere-menﬁnere sistemuluy;,

La nivelyl municipiului  Focsang sisternul de iluminat public, asa cum este
definit de Leges 230/2006 este Urmatoruf:

1.sistem destinat exclusiy serviciviui de iuminat public apartining
domeniulyi public al unicipiviui - Focsan; { format din reteaua alimentare cu
energie electrica | stilpi si corpuri de iluminat, Corpun pentry iluminaty!

arhitecturaf).
De asemermnnea exisig un sistem aferent ifuminatujy; ornamental

festiv, aflat in proprietates municipiulyi Focsani,

2.sistem de Huminat public, unde iluminatut public se realizeazg
utilizind elementele sistemului de distributie g energiel electrice, aftat in

proprietatea Electrica SA;

i0
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In confomitate cy prevederite art.43 din Legea 230/2006" sistemele
de Huminat prevazuie ig art.2, alin(3) si (4} din Lege 230/2006 ( adica
sistemele mentionate I punctele 2 si 3 de mai sus) afiste in prezent in
proprieiatea unor berscane juridice de drept privat vor i transferate cu
justa despagubire autoritatifor administratiei publice locale, ia cereres

acesiora”, :

Totodata conform ari4 dirr Legea 230/2006, alin. (2), " In situatia in
care sisteru! de fiuminat public se incadreaza in prevederile art. 2 alin.
(4), autoritatile administratiei publice locale au drept de folosinta cu titiy
gratuit asupra infrastructuri sistemului  de distributie g energiel electrice,
pe toata durata existente; acesieia, pe baza unui contract incheiat intre
autoritatile adminisiratiei publice locale si proprietarul sistemului de
distributie a energiei electrice. Prin acest contract se reglementeaza toate
aspectele cu privire I asigurarea conditiilor pentru prestarea serviciului
de iluminat public, cu fespectarea echitabila g drepturilor s obligatiiior

futuror partilor implicate.”

in vedersa organizarii serviciujui public in conformitate Cu prevederile
Legii 230/2006 a serviciylyi de iluminat public, s-ay facut mal multe demersuri
calre Electrica pentry preluarea sistemuiui de iluminat care aste separat de
sistemul de distributie si/sau pentru incheiereg contraciuiui de folosinta oy

fitlu gratuit .

Municipiul Focsani are inchelat contractul cu Ny, R102449/21.03.2013 oy SC
Filiala de Distributie Energiei Electrice Electrics Distributie Muntenia Nord SA ,
privind folosirea infrastructusi; sistemuiui de distributie 5 energiei electrice pentry
realizarea serviciului de iluminat public.

i1
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8.Gestiunes serviciulul, Cadpyl legal ai delegarii.

in conformitate CU prevederile Legii 51/2006 ( acﬁuaiizata)-ﬁ.,egea serviciilor
Comunitare  de utjiiiay publice, ale Legii 230/2006 -Leges serviciulul de Humingt
public, infiintarea, Ofganizareg, Coordonareg, Monitorizarea g controlui Serviciujyi
de iluminat public, preeum s; inffintarea, dezvoitarea, modemizares, administrares
Si expicatares sistemelor de fluminat public intra in Competenta axclusiva g
autoritatilor administratiej pubiice locale.

Gestiuneg serviciului, reprezinta modalitates de Organizare, functionare g;
administrare g serviciului, in scopul fumizarié/pres%aréf acestuia in conditiile stabilite
de autoritatile administratiej publiee locaje.

Gestiuneg serviciului public se poate organiza In Urmatoareie modalitati:
a) gestiune directs;

b} gestiune delegata.
Modalitatez de gestiune a serviciyly; se stabilesie prin hotarari aje auforitatilor

deliberative ale unitaiilor admfnistfativ-teritoﬁaie, in functie de hatura sistareg
serviciului, de necesitates asigurarii cejyi mai bun raport brel/calitate, de interesele
actuale side perspectiva ale unitatilor adminisiraﬁv—%erﬁ‘oriaEe, pbrecum side

Marimesz gj complexitates sistemuiyi,
Delegarea gestiunii serviciujy; reprezinta  actiunes Prin care o ynitate
adminisirativ—teﬁ%oriala atribuie unuig sau mai mulicr Operatori fitulari de licenta, in
conditile prezente; legi, atat gestliuneg propriu-ziss z Serviciului ori g unei activitati
din sferg serviciului z Carui/carej faspundere 0 are, cat si concesiuneg infrastructurii
tehnico- edilitare aferente acesi:uia/acesteiaﬁe?egarea gestiunii serviciului implica
dreptul si obligatia Operatoruiui de g administra s expioata sistemy] de utilitai

publice aferent serviciului/activitatii delegate.

In cazuf Municipiuty; Focsani metods delagarii directe 5 sistemului de iiuminat public ny
poate fi implementata,

In cazul gestiunii delegate, alioritatile administratiej publice locsle fransfera, In
iotaiitate ori numaj in parte, drepturile si obligatiiie cy privire g asigurares serviciuiy;
public de Huminat public unyi operator care poate i O societate Comerciaia ¢y capital
pubiic, privat say mixt. in cazyj gestiunii delegate, autoritatile administratiej publice
locale pastreaza, in conformitate oy Competentele ce lo revin, potrivit legii,
prerogativele sj faspunderile priving adoptarea politicilor si strategiilor de dezvoltare 3
serviciilor, respectiy z programelor de dezvoliare g sistemelor de utilitati publice,
Precum siobligatia de 5 Urmari, de a controig g de a Supraveghea mody! in care se
realizeaza serviciile de utilitati pubiice, respectiv:

a) modul de fespectare side indeplinire 3 obligatiifor contractuale asumale de
12
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operatori, inclusiv in relatia cy utilizatori;

b} calitatea serviciilor fumizaie/prestate;

¢) indicatorii de performanta g serviciilor fumizate/prestate:

d) modul de adrninisirare, exploatare, conservare s mentinere in functiune,
dezvoltare sau modermizare a sistemelor de utilitati publice;

e) modul de formare, stabilire, modificare siajustare g preturilor sitarifclor
pentru serviciile de wutilitati pubiics,

Operatorii de servicii isi desfasoara activitatea numai In baza licente sliberate
de autoritatea de reglementare competenta.

Operatoru! are obligatia de a soficita s obtine eliberarea licente] In
termen de 3 luni de la data sernnaril contractulyl de delegare a gestiunii.

Studiul de oportunitate  se elaboreaza s aproba, in termen de 6 iuni de la luarea
deciziei privind delegarea gestiunii serviciilor ori de la primirea unei propuneti
formulate de un investitor interesat, in vederes fundamentarii sj stabilirii solutiilor
optime de delegare a gestiunii serviciului, odata cy documentatia de atribuire a

contractuiui de delegare 2 gestiunii.

Studiul de oportunitate / fezabiliiate reprezinta analiza tehnico-economica  si de
eficienta a costurilor de Sperare pentru fumizares si prestarea
sewiciu§ui/activétaiii/acﬂvitatﬂor,precum si pentru administrarea s exploatarea
sistemelor de utilitati publice aferenie i cuprinde cel putin urmatoarele elemente:

a) identificarea seiviciului/activitatit, g ariej teriforiale si a sistemulyi & carui

gesliune urmeaza sa fie delegata;

b) situatia economico-financiara actuala g serviciului;

¢) investitiile considerate necesare peniru modernizares, imbunatatirea
calitativa si cantitativa, precum si a conditiilor sociale si de mediu si extinderea
serviciufui:

d} motivele de ordin economico-financiar, social si de mediu, care justifica
delegarea gestiunii;

e} nivelul minim ai redeventel, dupa caz:

f) durata estimatz & contractului de delegare.

Modaiitatile de atribuire a contractuiui de delegare a gestiunii stabilite prin Legea

81/20086, sunt;
-atribuirea prin licitatie in conditiile Legif 98/2018 privind achizitiile publice;
-atribuirea directa in conditile art 31/1din Legea 51/2006, prezentat mal jos

13
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(1) Prin exceptie de I prevederile art. 30 alin. (8), contractul de delegare &
gestiunii serviciilor, definit pofrivit prevedesriior din prezenta lege, se atribuie

direct:

a) operatorilor regionali Infiintati de unitatiie administraﬁv»teritoria!e, membre gle
unel asociafii de dezvoliare intercomunitara cu obiect de aclivitate serviciile de
utilitati publice;

b) operatorilor cu statut de societat! comerciale inflintati, dupa intrarea in vigoare
a prezentel legi, prin reorganizarea pe cale administrativa, In conditiile tegii, a
fostelor regii autonome de interes local sau judetean ori g serviciilor publice de
interes local sau judetean existente la data intrarii in vigoare a prezentei legi si
Care au avut In administrare si exploatare bunuri, activitat; sau servicii de utilitati
publice.

(2) Atribuirea directa a contractelor de delegare a gestiunii se face cu
respeclarea urmatoareior conditii cumulative:

a) unitatile administrativ-teritoriale membre ale unei asociatii de dezvoltare
intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitatj publice, In calitate de
actionari/asociati ai operatorului regional, prin intermediul asociatiei sau, dupa
caz, unitatea administrativ—teriioriaia, In calitate de actiopar/asociat unic aj
operatorului, prin intermediul adunarii generale a actionarilor sial consiliului de
administratie, exercita un control direct si o influenta dominanta asupra deciziiior
strategice sifsau semnificative ale Operatoruiui regional/operatorului  in legatura cu
serviciul furnizat/prestat, similar cely pe care o exercita asupra structurilor proprii
in cazul gestiunii directe:

b) operatorul regional, respectiv operaforul, in calitate de delegat, desfasoars
exclusiv activitati din sfera furnizarii/prestarii - serviciilor de utliitati publice
destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor de pe
raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei,
respectiv a unitatii administrativ- teritoriale care i-a delegat gestiunea serviciului;

¢) capitaiul social aj operatorului regional, respectiv al Cperatoruiui, este detinut

in fotalitate de unitatile administrativ-teriforiale  membre ale asociatie], respectiy
de unitatea adrministrativ-teritoriala; participarea capitalului privat la capitaiul
social al operatorului regionalioperatorului  este exciusa.”

In concluzie, in cazyl Municipiului Focsani seiutia © reprezinta delegarea

gestiunii serviclluf de luminat public respectand legislatia mentionata Pe o pericada
recomandata de 2 ANI { 24 DE LUNI )

14
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7) Politica energetica & UE,

Inconformitate cy Noua Politica Energetica a Uniunii Europene (UE) elaborats
in anut 2007, energia este un element esential al dezvokarii ia nivelu! Uniunii, dar
inaceeasi masura, ests o provocare in ceea ce priveste impactul sectoruly
energetic asupra schimbarilor climatice, a cresterii dependentel de importul de
resurse energetice, precum si a cresterii pretului energiei.

Pentru depasirea acestor provocari, Comisia Europeans (CE) considera

absolut necesar ca UE sa promoveze o politica energetica comuna, bazata pe
securitate energetica, dezvoltare durabila si competitivitate,

Comisia Europeana propune in setul de documente care reprezinta Noug
Folitica Energetica z UE urmatoarele obiective:
- reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cu 20% pana in anul 2020, in
comparatie cu cele din any! 1980;
- cresterea ponderii surselor regenerabile de energie in fotaiyl mixului energetic,
de ia mai putin de 7% in anul 2006 la 20% din totalul consumului de energie al UE
pana irn 2020;
- cresterea ponderii biocarburantilor g eel putin 10% din totalyl continuiului
energetic al carburantiior utilizati In transport in anu! 2020;
- reducerea consumului globai de energie primara cu 20% pana in anyl 2020.
Calitstea de stat membry ai Uniunii Europene pentruy Romania impune
aplicares directivelor privind eficienta energetica Ia utilizatorij finali si serviciile
energetice, cogenerarea de inalia eficienta, Incadrarea In normele de mediu precum
si respectares angajamentelor asumate de Romania prin tratatul de aderare.

Situatia actuala in domeniul energetic in Romaniz

Politica energetica a Romaniei este formulata prin urmatoarele documente
principale:

-Strategia Energstica a Romaniei pentru pericada 2007-2020 aprobata prin
Hotararea de Guvern .

-Strategia nationala in domeniu eficientel energetice aprobata prin Hotararea de
Guvemn nr 163/2004 ;

-Ordonanta  22/2008privind eficients energetica si promovare utilizarii o
consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;

-HGR 409/2009 privind aprobarea Normeior rnetodologice de aplicare a
Ordenantei 22/2008 privind  eficienta energetica si promovarea utilizarii la
consumatorii finali a surselor regenerabile de energie;
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-Ordin 82009 peniry aprobares ghiduri lor ¢y fecomandari priving achizitia de
cagcu!a‘&oare, echipamente de Copiere/imprimare si echipamnete i servciii Pentry
iluminaty) public, prin licitatie publica, pe baza de criterii de eficients energetica;

8) luminatuy) public - necesitate sl tendinte

Huminaty public reprezints unul dintre criteriile de calitate ale Civilizatiej modermne,
El are rolul de 3 asigura atat Orientares sj circulatia in Siguranta g pietonilor sj vehiculelor
pe timp de hoapte, cat s; Crearea unui ambient Corespunzator in orele fara luming
haturala,

Principalele functiuni aje Huminatuiyi public :

= iluminatyl cailor rutiere;

= iluminarea zonelor rezidentizle;

= iluminatyt Zonslor Comerciale;

- iluminatyj Zonelor de plimbare;

- Huminaty} zonelor Comerciale;

= iluminatyl barcurilor si gradinilor;

-~ ilumingtyi cladirilor si monumenteior.

Huminaty) public trebuie sa  indeplineascy conditiile Prevazute de normele
3uminotehnice, fiziologice, de siguranta g Circuiatiel, si de esiefica arhitectonica, jn
urmatoarele conditij:

- ulilizarea rationalg 4 energiei electrice;

" TeCuperarea costyjyi investitiilor intr-o pericada considerats cat mai mica

- reducerea cheltuisliior anuale de exploatare 5 elermentejor Componente Sip

instalatiilor electrice de iluminat,

Realizareg unui flumingt corespunzator determing in Special, reduceres risculyj
de accidente futiere, reducereg numarului de agresiuni contra Persoanelor, émbunataﬁrea
orientarii in trafic, imbunatatireg climatuiyi social si cyltura) prin cresterea sigurantei
activitatilor pe durata noptij.

Studiile efectuate ke plan mondia arata o imbunatatire continua a niveiyiy tehnic a
instalatiilor de iluminat public. Crestereg niveluiui de #uminare determing Crestereg
nivelulyi investitiflor g conduce |z reducereg pierderilor indirecte datorate evenimentelor
futiere, Astfe, experients unor tar; vest europene arata ca pe duratg noptii riscul de
accidente este de 1,6 ori mai mare fata de zi si cy o gravitate mult maj mare (numaryl de
morti de 5,4, jar fumarul de raniti de 2,1 ori mai mare fata de luming naturaig),
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Raporiu Comitetuiyi Euwopean de Huminat, CiE 99, evidentiazg reducereg
Rumaruiui de evenimente rutlere, in cazyl unui lumingg Corespunzator, ¢y 30 % g
numarului total de accidente pe timp de noapte pentry drumuriie urbane, cy 45 o pe cele
furaie si cu 30 o Pentru autostrazi. Totodats, Huminaty Corespunzator g) trotuarsior
reduce substaniial umarul de agresiyn; fizice, conducand ig Cresterea incregeyii Populatia;

pe timpul nopti,

Sistemele de iluminat stradaj din {arg Noasira necesitg inca efortur; importante
pentru crestereg Parametrilor iuminotehnicf, energetici sj €conomici, pantry Ca, in general,
nivelurile de luminanta s ituminare instalatiile synt extrem de reduse in raport cu normeije

Aglomerarije Urbane ay Presupus in epoca moderna prelungirea activitatilor diurne
¢u mult dincolo de apusui soarelui cg necesitati si stif de viata. Dacg [ asta se adauga
nevoia omului de a- si contempla continuu realizarile este iesne de inteles Preocupares
Pentru realizareg diverseior sisteme de ilumingt public. O datg ¢ Cresterea in intensitate
a traficului futier, ceea ce g implicat s perfectionares sistemelor de Semnaiizare, z
aparut ca Necesara ¢ abordare Seriogsa sj profesionala g iluminatuiy; bublic atat din
pariea speciaiistiior Cat si a edililor. Aceasta activitate g realizat o conjunctie fericita cu
eforturile institutiiior Preocupate de combateres si diminuarea fenomenuly; infractional.

Siguranta traficulu - Atat pentry automobilisti cif si pentru pietoni, flumina este
sinonima cy o Crestere a siguraniei Participany Ia frafic distinge maj bine obstacoiele sj
identifica maj Usor semnalizarie, Sensibilitateg acestora 1g percepereg contrastetor vy
Cresfe, acuitates 58 vizugig creste; limitele Campului sau vizygl si abilitateg 55 de
apreciere a distanteler vor deveni normale.

Securitate - Pentry piston, luming are virtuti de linistire si confera un sentiment de
Securitate. Un iluminat Performant intaresie si constituie un facior important in apreciersa
calitatii vietii une; Comunitati. Un iluminat de calitate face Ca oamenii sg gg simta in
siguranta s; mai protejati, i incurajeaza sa lasg Seara, inbunatateste viata socialg s

culturaia 2 unut oras.

Confort vizuat . Ambieniy luminos confortabil este influentat de distributia
liminantelor atilt in plan yij - Carosabilul, cat si jn campui vizuaj g observatorulyi.
Minimizareg importante; acestui oriteriy de egalitate duce Ig realizarea ungr sisteme de
Huminat fiecorespunzatoare cu efecis negalive asupra circulatie rutiere gj pietonale.
Efectele distributiej Necorespunzatoare 3 luminantejor conduc la aparitia fenomenuiui ge
orbire de inconfort g éncapacs'&ate, CU Consecinte diracte asupra sigurantei desfasurarii

traficului rutier,
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€. Obligatie Autoritatis Publice Locaje

In baza Ordonantei 4212003 orice administratie publica locaia:

-Este obligata sa reabiliteze, sg intreting si sa mentina sistemyl de fluminat pubiic
(divect say prin delegare de gestiune), astfel incat acesta sa corespundg Normelor impyse
prin sf SR-EN 13201 Standard Huminat Public, partea 5 li-a Cerinte de performangé,

-Este obligata s infinteze (dacs ny exista} un serviciy de iluminat public, dar ny unu
Oarecare, c¢i unyl Capabil sa respecte cerintele impuse de ANRSC prin Procedura de

§iceniiere/aufofizare.

-Conform legislatiei priving Oiganizarea si functionarea serviciilor de iluminat public,
serviciile de iluminat pubiic va Fespecta si vag indeplini, in intregul lor, indicatorii de
performanta aprobati prin hotarari aile consiliiior focale.

in baza L23012006, a serviciului de ifuminat public, publicata in Monitory) Oficial,
orice administratie publica locala are urmatcarele obligatii:

-Art. 14 L230/2006 - de a elabora s g aproba strategia jocalg de dezvoltare g SIP si g
infrastructurii aferente, cy Consultarea prealabia 5 cetatenilor;
-At17  alin (1) L230/2008 - de a sprijini rezolvaiea sesizarilor cy privire g
deficientele aparute in prestarea serviciului de Huminat pubiic.

-Art 36 alin (2) £230/2006 - de a planifica s Urmari lucrarile de investitij necesare
asigurarii functionarij sistemului in conditii de siguranta si I Paramelrii ceryt prin
prescriptiile tehnice;

-In bazg Ordonantsi 22/2008 privind eficienis energetica sj Promovareg utilizarii ia
Consumatorii finalj Surselor regenerabile de energie, publicata in Monitory! Oficial, orice
administratie publica locala are Urmatoarels obligatii-

~Art. 7 - Autoritatile administratiej publice centrale g; locale ay obligatia sa iz masuri de
imbunatatire g eficiente; energetice, prin promovarea oy precadere g masurilor care
genereaza cele mai mayi economii de energie in cel mai scurt interval de timp,

-Lista indicativa g masurilor de imbunatatire a eficiente; energetice prevazute 15 alin. (1)
si fa art. 5 alin, (1) esta cuprinsa in anexa nr, 1. ifuminat (de exempiu, lampi de Hluminat
noi si eficiente, sisteme de Comanda digitals, N

-Autoritatile administratiej bublice locale din localitatile cy o populatie mai mare de 20.000
de locuitori ay obligatia sg infocmeascy brograme de imbunatatire a eficientei
energetice, in care inclyg masuri pe termen scurt si masuri pe termen lung (3-6 ani),
vizand  un program  de  investitij pbentry care ge Yor intocmi studiile de

fezabéiéfaie/opormnﬁaie.
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10)IDENTIFICAREA SERW@HULUWA@T&WTAW& A ARIE] TERITORIALE s A
SISTEMULUI b ILUMINAT A caryj GESTIUNE URMEAZA SA FiE DELEGATA

Clasificares strazllor pe elage de luminat,

in prezent Huminaty public siradal, pe arterelg principale sj Secundare este realizat de
Un numar de aproximatiy 3000 de corpuri de Huminat uzate g ineficients, echipate in
proportie de 80% cy surse de lumina cu vapori de mercur, mari Consumatoare de
energie electrica comparativ cu fluxul luminos generat. Aceste strazi insumeaza
aproximativ 116.6 km de artere de circulatie, Conform SR 13433 » CIE 115/95 si SR

13201/201 laceste ariere se in cadreaza astfe] :

" Zona centrala (1) M1;
- Zona centrala () — M3 s M5;
- Zena perifericg — M3, M5

Conform Directive; 2011/65/EU a Parlamentuiy European prin versiunea consolidata din
data de 24.06.2015 { ROHS 2) privind substantele periculoase folosite in echipamente
electrice, lampile cy vapori de mercur de inita presiune ay fost complet interzise. In SUA
acest tip de lampi gy fost interzise de Ig inceputul anuju; 2008. Acests lampi nu se maj
produc si nu se mai Comercializeaza la nivelyl £ din anul 2015, Majoritatea Corpurilor de
iluminat ce compun SiP gl Municipiulyf Focsani vor trebui iniocuite ¢y aparate de fuminat
dotate cu surse de lumina o vapori de sodiu say |ED, ( DIRECTIVA ROHS 2/ CE EU

2015/863)

is




TOTAL UTHTy SERY shr

RO 32868657 I38/114/2014

Tel: 0722647215

E-mall: tomm‘cﬂityserv@gmafl.ccm

Comisia Internationals de fuminat CIE, fecomanda urmatoarele Clasificari pentpy
trafic rutier:

Descrierea dirtsenule; Clasa dg
uminat

Drum cu trafic de mare viteza, cu cai de rulaj separate farg incrucisari
(Ex: autostrazi)

Densitatea de trafic {Nota 1):

ridicata

medie

scazuta

Drum cu trafic de mare viteza, fara cai de rulaj separate (Ex: drum
national, drum judetean)

Controlul traficulyi ( Nota 2) si Separarea (Nota 3) dintre diferitele tipuri
de calatori pe drum {Nota 4):

slaba

buna

Drumuri urbane importanis, strazi de centura say radiate din orase.
Controlul traficulyi g Separarea diferitelor tipuri de calatori-

slabg

buna

Strazi de legaturs mai putin importants in orase, din zone rezidentiale, sirazi
rurafe locale, drumuri de acces la strazi, sosele importante. Controlul
traficutui gi Separarea diferitalor tipuri de calator;:

slaba

buna

DRUMURILE PRINCIPALE

- datorita puterii instalate mari, costui energief este ceg mai mare problema; soiutia
este un sistem optic eficient, obtinyt prin folosirea unor instalatij noi;

- prin folosirea une infrastructuri distincte pentru  sistemul de iluminat (stalpi,
retele} se poate obting raportul optim intre performantele sistemului de ifuminat
public si costuriie de exploatare ale acesiuig;
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- lluminatul eficient trebuie adaptat cerintelor Cetatenilor, normelor de fluminat,
dar si posibiiitatiicr bligetare.

DRUMURI SECUNDARE g REZIDENTIALE
- Majoritatea puncielor de lumina sunt instalate in aceste zone;
- Cerinfele sunt functionalitates, €conomia (in special in consumul de energie)

si designuf placut;
= luming  este folosita pentry 5 Grea zone rezidentiale Placute, unde

Oamenii sa se simta in siguranta;
- illuminaty} eficient bresupune scaderes infractionalitati; si

securitate  spoyita,

ZONE COMERCIALE S] PUBLICE
- asigurarea securitatii  este gjgi fundamentafa, Cerintele sunt Similare

ifuminatutu; rezidential;

s uUn obun jluminat in 2onele comerciale s spatii  publice (de exemplu:
parcur, zone de promenada efc) trebuie sz infrumuseteze orasul aducand
atmoesfera propice, ambianta, identitate = ASPECT PLACUT AL ORASULUL

ZONELE DE CONFLICT
- infersectii, jonctiun; de autosiraz si Zone pietonale;
- Jjonctiuni de caje ferata;
- Intersectii de drumuri cy geometrie variata,

Datorita deteriorarij corpurilor de iiuminat s al randamentuiy; scazut al acesiorg
nivelul de iluminare, ny humai ca nu Corespunde celui dorit dar se realizeaza cy yn
Consum mare de energie electrica.

Consumurile de energie electrica in ultimii 3 ani, conform datsior furnizate de
catre Primaria Municipiujui Foesani au fost Urmatoarele -

CONSUM { KWH) VALOARE (LEl) |
10.254.267 6.616.885 82
| 8.283.042 | 4.889.005,52

4.873.718 2.694.084.13

Serviciul de ituminat public ia nivelul Municipiylyi Focsani se realizeaza utilizang
slemente ale sistermuiuf de distributie a energiei electrice,
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Lucrarile de service

iiuminat, brateior suport, bec

liuminat Ornaimental fostiy. In prezent ny se rea
al sistemului de Huminat pubi

unui contract de Presiar se

Uminat public se refera |

a intretineres Corpiri
urilor si clemelor sj |

a asigurareg s
lizeaza iy
ic deoarece ny exista posj
PVici in acest Scop,

or de
erviciuiui de
Crari de service

{ Mentenaria)
bilitatea |

egaia pentry Semnareg

Datorita cadrului
brestari servigii pentry
iluminat existenie ny
arse, aparataj ej
Scaderea vaj

legisiativ in vigoare ce n
mentenania luminatuju public ¢ m

functioneaza. { legaturi defecte say ox
ectric defect - drosser, igniter; ). Acest i
Ofli consumuly; energstic iotgj implicit a

U a permis s

idate, cabijyri rupte, becyr
ucry poate i observat sj i
I valorii factypi delaaniaan

Majoritatea aparatelor de

nu au bloc optic, distributia luminoasa éste slaba avan
Scazut. llumingtyl este necorespunzator din punct de ved

O problema ¢ reprezinta sj vegetatia abunden
Obtureaza fluyy; iuminos g corpurilor de iHuminat. Se recomandsa un plan de
foaletare g} vegetatiei co afecteazg Huminaty) public din Municipiy Focsani,

Astfe] € urgents al Huminatuyi
functionare py; iLini

prin actiuni de feparatii sj intretinere , in confo
national gj Suropene in vigoare.

uminat din municipiul Focsani sunt vechi,

d un grad de etans

eitate
ere calitatiy sj estetic.

ta ( ramuri de Copaci) ce

ul public in conditii de
Fritate ci standardsie

De regula, conform standardeior, se realizeaza ¢y surse de #umina/?ampi cu
descarcare in vapori de sodiy de inalta presiung Sau LED pentry toate tipuriie de
cai de circulatie, Pentru zone istorice se pot utiliza surse Cu sodiu g inala
bresiune aib say Surse fiuorescente

Compacte de cujaore Calda sau LED,
Tipul Corpurilor de ifuminat s;

al lampilor Peniry iluminat ge stabileste tining
cont ca durata de buna i

functionare sa fie de cej putin 20.000 de ore.
Punciele de Masurare sypt Scoase in afars
Punctele de aprindere ( punciel

iiUmingty|
talarea unor tabloyri
dispecerat sj care
Spozitive speciale

aurolin managementyuj

e ce se vor controla din
instalate in acesie {apl

fui pubiic. Totodatg prin di

Owri va scadeg gj consumul de energie elecirica,

Autoritatile administratie; bublice locale sunt direct faspunzatogre de
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realizareg barameirifor iuminotehnic stabiliti prin regulameniuj serviciului, avand cg
referinta s standardiyl gp 13433:1900 . CIE 115/95 g SR 13201/2011

Instalatiiie de Huminat public frebuie sa asigure Caracteristicile luminotehnige
normate necesare sigurantei circulatici Pe caile de Circulatie, Jn functie de intensitateg
traficuivi i de reflectantg Suprafetei caii de circulatis sj g Zonei adiacente.

Mentinerea in imp a nivejulyi de iluminare say luminanta, dupa caz, realizat
de sistemul de iluminat public e asigura prin Programul de intretinere, realizandy.
8¢ iniocuires lampitor uzate, curatareg lampilor si 5 Corpurifor de iluminat.
Parametri cantitativi synt
a) nivelul de luminanta, pentru caile de circulatie auto;

b} niveiul de fluminare, Pentry intersectij, piete, sensyr giratorii, zone pietonale,

piste pentru biciclete.

Tarife pentry energie sletrics

Tarifares Consumului de energie electrica Jg nivejut municipiului Focsan; se face
conform tarifelor ZI-NOAPTE | Aceste tarife suni regiementate de catre ANRE, conform

avizuiui emis de Catre presedintele ANRE dups cum Umeaza -

AVIZ
A1, - (1) Se avizeazs tariful Componenta de biatd concurentiaia (tayif CPC),
pentruElectricg

Furnizars S.A, lainaks tensiune (tensiune mai mare say egald cu 110 kvy:
a) pentru SFEE Muntenia Nord, n valoare de 0,2561 lei/k\Wh, exclusiy TVA;

(2) Se avizeazs tariful Componenta de piatd concurentiala diferentiat (tarif CPC
diferentiat), pentry

Electrica Fumnizare S.A, la thaliz tensiune (tensiyne mai mare say egald cu 110 kv)
a) pentruy energia electrics fumnizata in orele de zi:

pentru SFEE Munteniz Nord, in valoare de 0,3022 leifkWh, exclusiv TVA;

b) pentry energia electrics furnizata in oreje de noapte:
Pentru SFEE Muntenia Nord, in valoare de 0,2290 leiflkWh, exclusiy TVA;

Art2. - (1) Se avizeazs tarify Componenia de piats Concurentialy (tarif CPC), pentry
Electrica
Fumizare S.A., la medie tensiune (tensiune Cuprinsa in intervaiy 1-110 kv exclusiy);

a) pentry SFEE Muntenia Nord, in valoare de G,2027 leifkWh, exclusiy TVA:
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(2) Se avizeazs {ariful Components de piaty Concureniialy diferentiat (tayif ChC
diferentiat), pentry

Electrica Fumizare SA,

la medie tensiune (tensiune Cuprinsa in intervaly; 1-110 kv
exclusiv):

a) pentry energia slectrica fumnizata in orele de z:

peniru SFEE Muntenia Nerd, in valoare de 0,3455 feifkWh, exclusiv TVA:
b) pentry energia electrics furnizats in orefe de noapte:

pentru SFEE Muntenig Nord, in valoare de 0,2617 lei/kiWh, exclusiy TVA;

Art.3. Se avizeaza tarify)

Componenia de biata Concurentiald (tanf CPC), pentry
Electrica

Furnizare S.A,, la joass tensiune (tensiune mai mic3 say egala cu 1 kV):

a) pentru SFEE Muntenig Nord, in valoare de 0,4115 leifiown, exclusiv TVA;

(2) Se avizeszs {arifuf

Components de piata concurentialy diferentiat (tayif CPC
diferentiat), pentry

Electrica Fumizare S.A. Ia joasa tensiune (tensiune ma; nicd sgy egald cy 1 kv):
a) pentry energia elecirics furnizats in orele de zi:

pentru SFEE Muntenia Nord, in valoare de 0,4857 leifkih, exc

lusiv TVA:
b} pentry energia electrics furnizats in orele de noapte:

pentru SFEE Muntenig Nord, in valoare de 0,3680 fel/kWh, exclusiy TVA:;

Art4. Prezentyl aviz este valabil bentru perioada 01 .07.2016-34 12.20186.

11) Necesitateg sj Oportunitates investitie;

in prezent slarea generala 5 slementelor apartinad infrastructyri sistemujui de
iluminat public din Zona de interes g Prezentului studiy Prezinia Urmaioarele aspecte
negative:

~  majoritates corpurior de  ifuminat sunt inefigj

ente, farag dispersor optic,
neincadranduse in siandardele de luminania impuse ds standardele in
vigoare.

- distributia in teren a suportior existenti pentry puncte
neeficienta, astfel incat, in timp ce in unele zone
desavarsire say este precar.

luminoase este
Uminatul lipseste cu

- aspectul nocturn gl orasului nu reuseste sa puna in valoare toate elementele
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arhitecionice, Omamental-peisagistice si personaiitates orasyly;.

in ceea ce priveste zonsls de risc sporit (intersectii, poduri, treceri Ia nivel), in
Unele cazyri acestea trebuie imbunatatit in zonele in care Huminaty! este

insuficient say fipseste.

Comanda fluminatulyi public se realizeaza paytis| prin dispozitive tip Luxomat,
Partial cu ceasyri programate.,

sistemul de iluminat public nu contine alemente care s permita eficientizareg
si econornia consumului de energie electrica.

Nu se realizeaza compensaren factorului reactiy | teea ce conduce la factyr;
de energie electrica Crescute;

Pentru eliminares aspectelor mentionate ma; Sus si eficientizares consumului de
energie electrica este necesar luare urmatoarelor masuri:

Pentru realizarez meritenanatei, din punct de vedere liminotehnic g sistemuiuj
de iluminat public din Municipiul Focsan; S€ va respecta SR 13201 si conditiile

Prezertate in cadpyl studiufui,

inlocuireg surselor de iluminat Uzate si ineficiente oy surse de iluminat noj ce
asigura nivelui de iluminare Corespunzator : surse de Huminat oy vapori de
sodiu 70W | surse de Hluminat cy vapori de sodiy 150W, surse de iluminat cy
vVaperi de sodiu 250\ - Utilizarea lampiior performante in procesu! de

inlocuires aparatejor defecie - drosser, igniter, refiector;
inlocuirea Consolelor { carjelor ) rupte, ruginite, deteriorate;

inlocuirea cutiilor de distribuitie pentny fiecare stalp |, in vederea asigurarii
conditiilor de securitate in vederea exploatarii instalatiilor electrice;

realizarea tablourilor de automatizare aferente punctulyi de aprindere. Aceste
tablouri vor asigura comanda centralizata g Huminatujyi public din dispeceraty
central. Aceste tablour vor fi echipate oy automate Programabile { PLC ) si
extensii, routere GPRS pentry realizares Comunicatiei intre tabloul de
automatizare g dispecerat. Aceste tablouri de automatizare vor f echipate cy
PLC-uri ce vor permite un numar de intrari si iesir ( analog sj digitaie)
suficiente in aeg fel incat vor bermite dezvoltari ulterioare, Tablouriie de
automatizare vor f; dotate cu chei de Comanda ce vor Permite moduj de lucry
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Automat, Manual, inchis( Stins - 0) , Deschis ( Aprins — 1) .
Tabiourilor vor fi achipate si cu analizoare de retea cu verificare mefrologica
peniru transmiterea tuturor datelor privind consurmut de energie electrica catre

aplicatia software ( SCADA),

Totodata se va realiza loca! si compensarea factorulyi de putere reactiva , cy
ajutoruf unor baterii de compensare , in vederea reducerii factorului de pbutere
reaciiv, ce va rezulta in reducerea semnificativa 5 facturilor de energie electrica.

In modul automat sistemul de iluminat va fi comandat prin intermediy] aplicatiei
software(SCADA) instalate in dispecerat.

Aceste masuri de automatizare vor realiza economi { reduceri) ale consumuiuyi
de energie electrica de minim 25%

Infiintarea unui dispecerat pentru comands Huminatului si pentry centralizarea
tuturor datelor, cum ar fi - consum de energie electrica ( atat activa cat sj
reactiva), rapoarte ce se pot personaliza in functie de cerintele ce apar in timpui
exploatarii, mod manual de comanda al luminatulyi ( realizat de catre dispecer),
mod automat de comanda ce permite perosnalizarea orelor de aprindere sj
slingere, alarme personalizate in functie de cerintele ce apar in timpul
exploatarii, memorarea tuturor rapoartelor si alarmelor minim 2 ani de zile,

Adoptarea de masuri pentru  reducerea pretului unitar de revenire g2
energiei electrice (lei/kWh) pentru iluminat public, in special prin negocierea
unui tarif redus, avand in vedere consumul pe durais noptii (gol in curba de
sarcina a furnizorului de energie electrica);

Intretinerea { mentenanta) tuturor corpurilor de Huminat;
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13)Plats facturilor de energie elactries

Facturile de energie elecirica vor § achitate in continuare de catre Primaria
Municipiuui Focsani.

14)Nivelul minim af redevente;

Redeventa datorata de delegat va ¥ exprimata in leifan si este
determinata luand in calcui amortizareg bunurilor apartinind domeniyjy;
public say privat g} municipiului Focsan; Care Tac obiecty delegarii gestiunij,
Avind in vedere faptul ¢g Majoritates infrastructurii aferente Serviciului  ny
se afla in Proprietates municipiviy; Focsani, precum  si faptyl cq lucrarite de
mentenanta sunt platite de catre autoritate, farg a fi perceputa o taxg de Iz
populatie, se Propune ¢g valcaresz redeventei sa fie de 1% din vaicareg investitiej

propuse.
Vaioares investitioi pe 2 anj: ‘&587,4?@,4? ron fara TyA

Valoare minima redeventa anyaig - (1.587.470,47 x 1% )/2 = 7.937,35 ron fara TvA

Pentry aduceres in Parametrii optimi de functionare se Va executa de catrg operator
intretinereg si mentenanta tuturor Corpurilor de Humings — Interventic iz punct luminos

Interventia I punct luminos consta in :

- Costyri necesare priving manopera de injocyire a principalelor elemente -
lampa ( sursa de lumning ) | drosser ( balast), igniter, dufii, Corp iluminat, console
iluminat, bratari prindere)

- Refaceri Contacte , legatyr

- Inlocuire cabiy de alimentare in stalp

- Inlocuire cabiy de alimentare in consolg
~  Curatare Corp de iluminat - Curatare cu lavets dispesor, interior corp silampa)
- Indreptare s infocuire | repozitionare g fixare dispersor si reflector
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~ Verificare trasee de alimentare
= Indepartare CorpUr straine { cuibyy; pasari} din corpurt de luminat
- Repozitionare Coipuir roftite - rotite gin Pozitia uzyalg = Perpendiculgrg pe axy]

caii de rulare { druim)
- Repozitionare Corp rotl In jurul axe; carjei
- #niocuire/repezéﬁonare tonsole de iumingt si coliere de prindere

16)Dotars tehnica s Personal calificas Specific operatoriy;

Dotareg Specifica minima a Operatoruiui rezylia din legisiatia in vigoare pentry
realizarea unor stafel de lucrari( Legs 51/2008, Regulament privind acordareg licentelor in

domeniyt serviciilor Comunitare de utilitat; publice din ‘!'?.,07.200?‘).
Municipiu} Focsani se incdreaza conform Regulamentuyly; de acordare g} licentelor in
domeniu} serviciilor de utifitati Publice la Licents Clasa 2 - Locuitor: deserviti cu un numar

Cuprins intre 50.000 si 300.000.

Utilaje si echipamente
- Autosasiy PRE minim 2 bug:
-1 buc cu inaliime de lucry minim 20 m
= 1 buc cu inaltime de lucru minim 14 m

- Autoutilitare de transport - minim 2 buc

Personal de Specialitate -
-Minim 1 electrician autorizat ANRE gr.iB, avang dipioma in domeniy energetic,

eiecimtehﬂéc, eiectromecanic, electronic, automatica sj g instalatiilor pentru constructi s
calificare de tehnician, maistry, subinginer say inginer, avand ol de Coordonare 3

activitatilor

=Minim 1 electrician autorizat ANRE, griiB, avand diploma n domeniyt energetic,
eiectrotehn#c, e!ectmmecanic, electronic, automatica si g instalatiiior pentry constructii s
calificare de tehnician, maistruy, subinginer say inginer, avang rol de Coordonare 5

aclivitatilor
-Eletricieni calificati

-Manager de prolect — oy stydii Stipericare cy experienta specifica: implicarea in ce putin
un proiect in care g deruiat activiiasi similar activitatilor L8 Urmeaza g i desfasurate in

cadrul acestyj proiect;
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“Minim un Specialist avtorizgt ANRE ¢g ~Resporisabii fehnic cy executia” in conformitate oy
Prevederile legale vigoare:

~-Minim un f'esponsabil tn domeniy securitatii si Sanatati in munca;

-Sef de santjery - Sa aiba studii Superioare cy experienta specifica: implicares infr-un
proiect la in care g derulat activitafi similare celor gin actualul prolect;

Cperatorul va trebule sa deting Urmatoare autorizatii, conform Specificului de lucrari ce
Ufmeaza a fi executate -

= Autorizatie ANRE tip B - proiectare sj executare de instatatij electrice
exterioare/ interioare bentru incinte/ constructii civile gj indus%riafe, bransamente
aeriene gi Subterane, la tensiunea Nominalg de 0.4 kv

- Autorizatie ANRE tic C24 - executare de linij electrice, aeriene say Subterane,
Cu tensiuni nominale de 0,4 kV + 20 kv $i posturi de transformare oy tensiuneg

Nominal3 Superioars de cal muit 20 k

Mmanagement de mediu bazate Pe seriile de standarde relevante in legislatia
Comunitara, cerfificate de organisime conforme cy Seriile de standarg
Comunitare priving sistemul de Management de mediy - certificat SR EN
IS0 8001/2008, 1SO 1 400172004, OHsAS 18001/2007, emis de organisme
independeme, conforme oy legislatia Comunitara priving certificares
Corespunzatoare categoriilor iucrarijor Care formeaza obiectuyl confractuiui.

17) Costuri com pParative

Costuri Comparative da Energie la yn COIP CuU sursa ¢y vapori de meroyr fata de uny
CU sursa cu vapori de sodiu si LED de mare putere la acelag; flux luminos:

- 250W mercyr X 4060 ore functionare anualg x 0,427leifiiivh = 427 leifan
- 150W sodiy x 4000 ore functionare anuala x 0,427 leifkWh = 258.2 lsi/an

Economig Pentru o lampa ge 150W sodiy este de 170,80 lei/an ia acelasi rezultat (flux)
fuminos,
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Atat investitig Initiala cat g costurile pe durata @xploatari sistemulu; de fluminat se
reduc datoriig folosirl unor corpuri de ilumingt ysor Enﬁreﬁnut(cosiun’ de mentenaniz
SCazute), robusts , berformante din punct de vedere gj disbersiei luminii ( acoperirag unei
Zone cat maj largi) cees ce duce la posibilitatea utilizari; Unor surse de luming de puier;
reduse 250 w, 150w, , 70w — vapori de sodju, si LED 6OW, 150 w | 200w .

Tot ia micsorareg costuriior pe durata de exploatare duce si utilizarea unor surse de
lumina (lampi) cy o durata mare de viata si eficacitate luminocasg ridicata (peste 120im/w),

definire Contrastelor gj contururilor chiar in cazul unor puternice reflexii datorate ynyj
Carosabil umed (senzatie de orbire) si importante economii de energie elecirica |

Fluxul luminos al unei lampi cus vapori de sodiu de 1 50w este de 17.500 im dupa

100 de ore de functionare. Fluxul luminos af unei iampi cy vapori de mercyr |5 inalta
presiune de 250w este de 12,700 Im dupa 100 ore de functionare, De aici se observa oy
usurinta ce economij importante se pot realiza numaj dintr-un consum redus de energie

electrica.

in concluzie , foate acesteg corelate cy folosirea unor echipamente de calitate
Supericara duc I obtinerea unyi sistem de iluminat performant care réspecta parametyii
Prevazuti de standardu! in vigoare si impiica un cost minim posibii in conditiile date,

18) Exploatarea sl intretineres instalatiilor de fluminat pubiic

Operatifle de exploatare s; menmienants vor Cuprinde Urmatoareje -

a) lucrari Operative constang dintr-un ansambiu  de operati si  activitatj pentry
Supravegheres Permanenta 3 instalatiilor, eXecutarea de manevre programate sau
accidentale pentry remedieres deranjamenieior, Urmarirea  comportari in timp g

ins‘taiaﬁiior;

b) revizii tehnice constand dintr-up ansamblu de operatij g; activitaii de mijcg amploare
executate periodic pentru verificarea, Curatarea, reglarea, liminarea defectiunilor g
inlocuirea unor biess, avang drept SCOP  asigurares functionarij instalatiilor pana g

urmatoarea {ucrare pianiﬁcata;

¢) reparati Curente constand dinfr-un  ansamply de operatii Sxecutate periodic, i
baza unor Programe, prin care se Hrmareste readucereg witiror partiior instalatiei 15
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parametii proiectsi, prin remediersa wiuror defectiunilor si inlocuirea partiior din instalatie
care nu mai prezintg un grad de fizbiiitate corespunzator.

in cadrul reviziilor tehnice se vor executa cel putin urmatoarele

Operatii:

- revizia corpurilor de fluminat si accesoriilor (balast, igniter, Condensator, siguranta

etc.);
La lucrarile de revizie tehnica |g Corpurile de iluminat pentru verificareg bunej functionar

se lucreaza cy linia elecirica sub tensiune, aplicandy-se Masurile specifice de protectie o
muncii in cazul lucruly; sub tensiune.

Periodicitates revizillor tehnice pentru corpurile de fluminat este conform Normativelor
tehnice in vigoare say in functie de specificatiile fabricantuiy;,

19) Norme de protectia munci; — Indatoririle personalulu;

Personalul  de deservire se Compune din tof salariatii care deservesc
instalatiiie aferente infrastructurii serviciului de luminat public avand cg sarcina de
serviciu principaia Supravegherea functionarii g; executarea de manevre in mog
nemijiocit ia un echipament, intr-o instalatie say intr-un ansambiu de instalatii.

Subordonarea pe linie operativa s fehnico-—adménéstraﬂva, precum si obligatiile,
drepturile si responsabilitatiie personalului de deservire Operativa se trec in fisg postului
si in regulamentele/ procedurile tehnice interne.

Locurile de munca in care este Necesara desfasurareg activitatii se stapilesc de
Operator in procedurile proprii, in functie de:
a) gradul de bericulozitate a instalatiilor si g Procesulul tehnologic:
b} gradul de autormnatizare a instalatiilor;
¢) gradui de siguranta necesar in asigurares serviciului:
d) necesitates supravegherij instalatiilor-
e} existenta unyj sistem de transmisie & datelor si g posibilitatilor de eXecutare

a manevrelor de I distanta;
f) posibilitates interventiej rapide pentry Prevenirea si lichidareg incidentelor s avariilor.

in functie de conditifle specifice de realizare g serviciului, operatory poate stabili ca
personalul sa-sj indeplineasca alributile de serviciy Prin supraveghereg mai multor

instalatii amplasate in locuri diferite,
Principalele lucrari ce trebuie cuprinse in fisa postului personajuly; de deservire,

privitor la exploatare sj executie, constay in:

a) supravegherea instalatitior:
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b) controlut surens al instalatiiior:

¢) executares da Manevre;

d) lucrari de infretiners beriodica;

&)} lucrari de intretiners neprogramate;
T} lucrari de interventii accidentale,

Lucrarile de intretinere periodice sunt cele prevazute in instructiyniia furnizoriior de
echipamente, regulamente de exploatare tehnicg s in instmciiunEie/proceduri!e tehnice
interns si se eXecuts, de regula, farg intrerupereg furizarij serviciuly;,

Lucrarile de intretinere curenta neprogramate 8¢ executa in Scopul preveniij sau
eliminarii de‘ieréorari!er, avariilor say incidentelor s vor fi definite in fisg postului si in

instructiunile de exploatare,

Se vor fespecta toate normele de protectie g Muncii conform legislatiei in vigoare,

20) Analiza sj evidenta incidentelor s avariilor

In scopuyl Cresterii  sigurantsi in functionare g serviciuluyi de iluminat sj 5
continuitatij acestuia,operatorii VoI  intocmi Proceduri  de analizg Operativa g
sistematica 2 {uturor evenimentelor nedorite care sy ioc in instalatile de Hurninat,
stabilindu-se masyr privind crestereg fiabilitatii echipamentelor s schemelor tshnologice,
imbunatatirea activitatii de exploatare, intretinere, feparatii s; Cresiereg niveiului de
pregatire si discipling a personaiuiui.

Evenimentele ce Se analizeaza se referg » in principal ia -

a) defectiuni curente;
b) deranjamente din retelele de alimentare cy energie electrics g fuminatufu; public;

¢) incidentele si avariile:
d) limitarile ce afecteaza Continuitatea say calitatea serviciyly de iluminat, impuse de

anumite situatii existente Ig yn moment dat,

Analizele incidentelor sau avariitor vor § efectuate Iimediat dupa producerea
evenimentelor fespective de caire faciorii de raspundere gz; Gperatorului, de regula,
impreuna cu cei ai autoritatiior administratie; publice locale.

Operatoryl gre obligatia ca cgf putin  trimestrig 8a informeze autoritatile
administratie publice iocaje sau, dupa caz, asociatia de dezvoltare Comunitara asuprg
tuturor avariilor Care au avut foc, conciuziile analizelor si masurile care $-au fuaf.

Evidentierea defectiunilor i deteriorarilor se face si ip perioada dg probe de
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Qarantie si puners in functiune dupa montare, inlocuire sgy veparatie capiiaia,

Fisele de incidente si de echipament deteriorat feprezinta documente Primare
pentry evidenig statistica si aprecierea realizari indicatorilor de performanta,

Pastrares evidentei se face iz Operator pe togig Perioads cat
acesta Opereaza.Cperatoryl desemnat va inflinta un dispecerat
pentru reluares reciamatiiior de iz Cetatenii din Municipiul
Focsani.Toate datele despre informatii( ore aprinderi stingeri, nivel
tensiune , consum energie, etc) si alarmale( avarii) vor fi stocate s in
sistemul software { SCADA) pentry minim 2 ani de zile : putand fi
genarate rapoarte Personalizate in vederes rezolvarii acestora,

21)impactulyi asupra mediuju;
Vor fi respecate toate normeis de protectie a mediuly; aflate in vigoare,

Se poate conciuzicna ca atat lucrarile de eXxecutie cit g exploatarea sistemului de
iluminat public Propus ny au un impact negatiy asupra mediului. Tot indicatorii de mediu

actuali vor fi imbunatatit;

Pe foatd perioada deruldsii contractului, operatory| va implemenig conditionarile ce
e stabilesc prin acte Normaiive emise de auloritatile de mediy Competente, conform unor
programe de conformare Ia ceriniele de rediu.Operatorul are obligatia de z Jya masurile
fiecesare protejsri si/sau refacerea vegetatiel, a spatiilor verzi, din zonele afectate de
iucrari de Intretinere $i menfinere 5 iuminatului pyblic.

=p

22) Date tehnice ale lucrari

NU ESTE cAaZuL.
Investitia bresupune inlocuireg actualelor corpuri de ifuminat ineficiente ¢y aftele

mal eficients, console de iiuminat noi pozaie pe aceeasi stalpi g alimentarea lor prin
actualele retele electrice de I aceleasi surse de energie electrica cg si pana acum, Nu se

Gcupa teren nou prin actuala investitie,

Caracteriticile geofice ale terenyjy; din amplasament

NU ESTE CAZLL
Montarea noilor Corpuri de lluminat se face in locul celor vech; P8 actualii stafpi de

a3
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sustiners ( constrycg existente)
Terenul pe Care se afla actyalii stalpi de Sustinere se afig in zong Municipiuiyi

Focsani si ny prezinta semne de instabilitate.
Regiunea se Caractetizeaza prip adancime de inghet de 0.8-09 m conform STAS

6054-77, zong Seismica A, Ks=0.32,
Corpurile de Huminat existente sunt confectionate in Mmare parte din metal. Cele noj

sunt confectionate dupa caz din materiale plastice armate cu fibra de sticla say aluminjy
turnat, deci vor fi mai usoare decat cele existente, astfe se eliming posibilitateg aparitiej
UNor sarcini suplimentare in Consolele suport g stalpii de susiinere.

Caracteristic principale gle constructiiler

Deoarece puterea electrica proiectata ( estimatg ) este mult maj mica decat ceg
actuala | nu sunt Necesare glte racorduri de alimentare ¢y enemie lsctrica say lucrari

In cazurile in care sunt necesare schimbares cabluriior LEA, deoarece acesteg
prezinta grad ridicat de uzura say defecte, acestes vor fi pozate pe staipii de sustinere

iluminatulyi public stradal in Urma inevestitiei, se intinde pe aproximativ 116, km, conform

datelor fumizate de catre Primarig Municipiulyi Focsan;,
Demontarea Corpurilor si consolaior vechi si montareg celor noj, brecum gj
Conectarea alimentari; Cu energie electrica se vor face de catre firme atestate ANRE si oy

respectareg normativelor aflate in vigoare,

Avize s acordur] nNecesara

In vederea delegarii gestiunii serviciului de iluminat publc; din Municipiy Focsani
este nevoie de Urmatoarele acorduyi g; avize:

a)Hotarareg Consilivlui Loca privind delegares gestiunii serviciyjy; de iluminat publci din

Municipiut Focsani
bAviz de principiy - Elecirica 84 (SFEE Muntenia Nord)
)Aviz de acces in retea - Electrica A (SFEE Muntenig Nord)

23) Costur; estimate

-Costuri pentry intretinereg, mentenats sj asigurarea continuitatij iluminatulyj public in

24
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Denumirea
produselor say
& serviciiiny

Pretui unitar Val
(fara TVA) aoare
-lei - - lei -

69.50 319700.06
DE 50Dy BUC 600.00 57.40 34440,00
250w |
LAMPA VAPOR]
3 | DEsopy BUC 400.00 48.85 19540.00
150w |
LAMPA VAPOR]

MENTENANTA
PUNCT

LUMINOS .
LAMPA VAPOR;

5524.50

CiEMA QDD 2@@@‘,@®

5.99 11980.00
CABLU AFY 4 4000.00 | - | 1800.00
445091.00
CHELTUIEL INDIRECTE 8% 35607.28
TOTAL 480698.28
BENEFICIU 6% 28841.90
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l?f@m 7 509540.18
[WA (19% ) 96812.63
TOTAL GENERAL 606352.81
INTOCMIT: BENEFICIAR:
TOTAL UTILITY SERY SRL MUNICIPIUL FOCSAN;

Total : 509.540,18 Ron farg TVAXx2ani= 1.019.080,36 Ron fara TVA

-Costuri aferente mentat/demontat instalatii iluminat festive

Se va asigura montajul ornamentelor s instalatifior de iluminat festiv aflate in
proprietatea Primariej Municipiului Focsani. Se va asigura alimentarea electrica a acestora
din circuite electrice dedicate peniry luminatul festiv omamental. Principalele obiective
unde se monteaza instalatiile pentry ftuminatul festiv sung :

- Bd. Bucuresti

- Bd. Unirii

- Bd. Garii

- Bd. Repubiicii

- 8ir. Cuza Veda

- Bd. independente;

~  Str. Brailei

- Rond Comcereal

- Rond Ceasul Ray

- Rond Republici-Cuza Voda
- Rond Gerald

- Fatada Consiliy! Judetean
- Fatada Primarie

- Fatada Prefectura

- Fatada Ateney

- Fatada Teatry
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- Brag Craciun

- Permetyi Piata Unirij - i

asg |
etc,

Umincasa { aprox 5000 mp ), bergole, conyr stalpi,

Totsi: 124 650 Ron/ fars TVA % 2 anj = 249,300 ron ! fara TVA

Costuri pentry aulomatizare sistem sj dispecsrizare

DEVIZ,
Pretul unitay
{(fara TVA) -
Una Cantitate lei -
uc

Valoare
s : d - !eﬁ "
Sl COMANDA
DISPECERAT
AFERENT B 5.00 16584.00 82820.00
PUNCTULL! DE
APRINDERE -
COMPLET
| ECHIPAT L. ]
SOFTWARE
- SCADA
MANAGERMENT BUC 1.00 119652.0p 11965200
SISTERA
| ILUMINAT _ _
RACHK COMPLET
ECHIPAT py
3 COMUNICATIE BUC 1.00 3800.00 3800.00
SCADA ) J
PC OPERATOR
DISPECERAT 1.go 4256,00 4256.00

216068.00

Denumireg
produseior say

Nr cre. Servictilor

TV WALL
DISPECERAT

49650.00

11349.99
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CHELTUIEL) INDIRECTE guz

BENEFICIU 69

TOTAL GENERAL

INTOCMIT
TOTAL UTiLITY SERV SRL

BENEFICIAR:
MUNICIPIUL FOCSANI

Total : 31 7187.43 Ron fara TVA

3. Cota 0.129, ANRSC :

- 1.019.080,36 farg TVA + 249 300

ron / fara TVA + 317187.43 Ron fara TVA =
1.585.56?’,7@ X0.12% = 1.202,68

Total General - 1.887.470,47 Ron fara TvA

24) Luerari aditfonale

Lista cu lucrariie aditionaie ce pot fi executate in urma unor comengzj ferme g
achizitoruly:

le

Denumire operatie
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infocuire fampa electrica 250 w sodiu montat in corp de fluminat pubiic pe
Staip > 10 m { ey PRE)
Inlocuire tampa electrica 150 w sodiu montat in torp de iluminat public pe
stalp > 10m ( cu PRB}
Infocuire lampa electrica 70 w sodiv montat in corp de iluminat public pe
stalp > 10 m ( cu PRB)

stalp>10m { cu PRB)

inlocuire lampa electrica 125 w sodiy montat in corp de ifuminat pubiic pe

stalp > 10 m { cy PRB)

[ tnlocuire lampa electrica 250 v sodiu montat in corp de Huminat bublic pe

stalp 4- 10 m { cy PRB)

Inlocuire lampa electrica 150 w sodiu montat in corp de ilumingt public pe

stalp 4-10 m { ¢y PRB) _
inlocuire lampa electrica 70 w sodiy montat in corp de iluminat public pe

8 | stalp4-10 m { cu PRB)

S |stalp4-10m { cu PRB}
inlocuire lampa electrica 125 W sodiu montat in corp de Huminat public pe
10 | stalp 4-10m { cu PRB)

11 | stalp<4m
Inocuire lampa electrica 150 w sodiu montat in corp de Huminat public pe
12 | stalp<4m
Inlocuire lampa electrica 70 w sodiu montat in corp de Huminat public pe
13 |'stalp <4m
Inlocuire lampa electrica 250 w mercyr montat in corp de fluminat public pe
stalp <4m _
inlocuire lampa electrica 125 w sodiu montat in corp de iluminat public pe
stalp < 4m

14

15

15 / pubiic pe stalp < 4 m _
Inlocuire bajast { droser} 250 w sodiy montat in corp de iluminat public pe
17 | stalp 4-10si> 10 m { cu PRB)
Infocuire balast ( droser) 150 w sodiy montat in corp de Hluminat public pe
18 | stalp 4-10si>10m { cu PRB}
Infocuire balast { droser) 70 w sogiy montat in corp de iluminat public pe
19 | stalp 4-10si> 10 m { cu PRB)
Infocuire balast { droser) 250 w mercur montat in corp de iluminat public pe
stalp 4-10 si > 10 m { cu PRB)
Inlocuire balast { droser) 125 w sodiy montat in corp de iluminat public pe
2% | stalp 4-10si> 10 m { cu PRB)

20
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[

infocuire balasi { droser} 250 w sodiu montat in corp de fluminat public pe
Slalp <4 m

inlocuive balast { droser) 70 w sodiu montat in corp de ifluminat pub

1 stalp <4 m
inlocuire bajast { droser} 250 w mercur montat in corp de
stalp <4 m

inlocuire balast { droser}
stalp <4 m

Verificare prezenta tensiune g bornele co
[4-10si>10m (cy PRB}

Verificare prezents tensiune la bornele corpului de Huminat montat pe stalp
<4dm

Verificare prezenta tensiune la baza stalpului metalic de Huminat ce
| alimenteaza corpurile de iluminat

Revizia instalatie; electrice la baza stalpului metalic de fluminat ce
[ @limenteaza Corpurile de iluminat
Masuratori specifice cabiuri finij electrice subterane {LES)
. ldentificare zona defect linie electrica subterana 0.4 kv iluminat Bublic cy

37 | autolaborator
8 4

Reparare defect linie electrica subterana 0.4 ky iluminat public cy cablu tip
ACZXABY 3x50+25 mmp ;

- Spargere si refacere suprafata afectaty ry strat beton B200/10¢m - 6 mp -
sapare si astupare £roapa {6x1x0.8) -4.8 mc

- executie manson Jjoasa tensiyne - 2 buc

- @sezare start nisip - 0.4 me

- banda avertizeare - 0.2 kg

-tablu 4m

3
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Reparare defact linie electrica subteranz 0.4 ky Huminat publie cu cablu tip
ACZXABY 3x50425 mmg ;

- Spargere sirefacere Suprafata afectata cy strat beton B200/10 cm -3 mp -
sapare si astupare groapa {3x1x0.8) -2 .4 mc

- executie mansop joasa tensiyna - 2 buc

- asezare start nisip - 0.2 me

~ banda avertizoare - 0,1 ke

| -Cably 2m

minat public
Infocuire sigurants 3P 25-63 Ain Cutiile de sectionare existente
Infocuire siguranta MPR 80-1604 in cutiile de sectionare existente

Deziegare s legare corp de iluminat public montat bestaip 4-10si> 10 m {
Cu PRB)

Deziegare s legare corp de ifuminat public montat pe stalp <4 m

P 4-10si>10m { cu PRB}
Ip<4m

T'tip glob antivanda) sferic echipat » Montat pe stalp

fi

inlocuire stalp iluminat public din metal 4 » 10 meu un brat » Bvariat prin
accident rusier coloana, corpyl de iluminat compiet echipat si demontares si
5> | montareg fundatiilor

care software SCADA conform cerinte beneficiar

Programare / modi

6
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infocuire stalp iluminat public din metal 1 <10 mcu un brat, avariat prin
actident rutier , coloana, corpul de luminat complet echipat si demontarea si
66 | montarea fundatiilor

inlocuire stalp iluminat public din beton H >10 mcu un brat , svariat prin
accident rutier , coloana, corput de fluminat complet echipat si demontarea si
67 | montarea fundatiilor
Infocuire stalp Huminat public din beton H <10 mcu un brat , avariat prin
accident rutier , coloana, corpul de fluminat complet echipat si demontarea si
68 | montarea fundatiilor

69 | Montare consola metalica pe stalp > 10 m { cu PRB)

70 | Demontare consola metalica pe stalp > 10 m ( cu PRB)

Montare stalp iluminat public din metal H> 10 m, inclusiv demontarea si

71 | mentarea fundatiilor

Montare condensator electric in corp lampa pentru compensarea factoruiui
72 | de putere pe stalp H> 10m {cu PRB)

Montare / Demontare ghirlande luminoase liuminat ornamental festiv cu

73 PRB>20m _

Montare / Demontare ghirlande luminoase Huminat ornamental festiy cu
| 74 § PRB>Mm_

25) Obligatiile operatorului desemnat

indatoririie principale ale operatoriui desemnat vor fi -

- verificarea si supravegherea continui a functionarii retelelor electrice de joasd
tensiune, puncteior de aprindere, cutiilor ge distributie si a corpurilor de iluminat si a
tuturor componentelor ce salcstuiesc Sistemul de Huminat Public aflate in
proprietatea autoritatii locale;

- coreclarea si adaptarea regimului de exploatare si functionare Ia cerintele
utilizatorulu;

- controlul cafitatii serviciului asigurat;

- Intretinere tuturor componenteior de iluminat public:

- mentinerea In stare de functionare Ia parameirii proiectali ai sistemului de iluminat
public;

- masurile necesare pentru prevenirea deteriorsrii componentelor sistemului de

Huminat public;
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iniocmirea sau reactualizarea, dupa caz, a documentatiel tehnice necesare reatizZrii
unei exploatéri economice $i In conditii de siguranta;

respectarea instructiunilor fumizorilor de echipamente;

functionarea instalatiilor de iluminat, n conformitate cu programele aprobate;
respectarea instructiuniior / procedurilor interne si actualizarea documema’giei;
respectarea regulamentulul de serviciy aprobat de auioritatea administratiei publice
locale in conditiile legii:

functionarea pe baza de eficient& economic, avand ca obiecty reducerea costurilor
specifice pentru realizare a serviciului de luminat public:

mentinerea capacitatilor de realizare a serviciului si exploatarea eficienta a acestora,
prin urmdrirea sistematicd a comportarni refelelor electrice, echipamentelor,
intretinerea acestora, planificarea reparatiilor capital, realizarea Cperativdsi cuy
costuri minime a revizii!or/reparagiiior curente; '

indeplinirea indicatorilor de calitate ai serviciului de iluminat prestabiiiti, specificati in
regulamentu! serviciului;

intocmirea si prezentarea catre autoritatea administratiei publice locale 3 raportulul
tehnic anual ce va cuprinde:raportul detaliat lunar g brestafiilor de Intretinere-
mentinere,prezentarea lor in forma graficd si analiza si interpretarea datelor din
punct de vedere tehnic;

intocmirea i prezentarea cafre autoritatea  administratiel publice locale a
indicatorilor de performanta frimestriali, prezentarea lor in formé grafics si analiza si
interpretarea datelor din punct de vedere tehnic:

asigurarea pe {oatd durata de executare a serviciului de personal calificat si in
numar suficient pentru indeplinirea activitatilor ce fac obiectul serviciului de iluminat;
urmarirea $i inregistrarea indicatorilor de performanta aprobati pentru serviciul de
liuminat public se va face de cstre operator pe baza unei proceduri specifice care va
fi prezeniat3 si autoritatii administratiei publice locale:

instituirea si aplicarea unui sistem de comunicare cu beneficiarii cu privire la
reglementarile noi ce privesc serviciul de iluminat public st modificarile survenite Ia
actele normative din domeniu. in termen de 30 de zile calendaristice de la daia
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ﬁnmedén;ﬁérée’ serviciuiui de fuminat public va prezents autoritaiii admin&stmﬁeé publice
focale modul de Crganizare a acesty; sistem;

-~ informareg utilizatorulyi st a beneficiarilor despre pianificares anualg g
reparatiiior/reviziilor ce se vor efectua la sistemul de iiuminat public,

- Serviciile / comenzile suplimentare se fac numaj la cormanda achizitorulyj

- Pentru solicitar privind interventia de urgenia la repunerea in functiune say
remedierea unor defecte 2 echipamentelor electrice de iluminat public, prestatoryl
este obligat sa raspunda la comanda achzitorului in termen de maxim 2 ore pentry
mentinerea unuy;j regim de functionare a sistemului de luminat bublic.

- Pentru alte servicii/ sesizari operatoryl este obligat sa inceapa prestareg serviciilor
in termen de maxim 24 ore de Ia primireg comenzii.

26)Cadrul legistativ aplicabil

cortractelor de concesiune de servicii |
- Legea nr. 230/2006 5 serviciului de fluminat public

- Legeanr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilitati publice
- Legeanr. 1232012 2 energiei electrice sj 5 gazelfor natyrale
- Ordin ANRSC nr. 7712007 priving aprobarea Normelor metodologice de

- O.G. nr. 22/2008 privind privind eficienta energetica si promovareg
utilizarii fa consumatorii finali a surselor regenerabile ds energie
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- Ordonants Guvernulyi 7 172002 priving Organizarea g functionareg
Serviciilor publice de administrare a domeniulyj public si privat de inferes logay .
Publicata in Monitory/ Oficial, Parteg L, nr. 648, din 31 august 2002

S-a standardizgt iluminatut cailor de Circulatie prin SR EN 13201, Spre
deosebire de Comunitaten Suropeana, pe teritoriul carejg circula doay recomandari ale

CIE (Comisig internationals de Huminat)

Principalele acte normative iuate in Considerare synt:

Standarde $l normative referitoare g calitates Constructie! aparateios de iluminag:
- CEIEN 60598.1 2005/05 (CE[ 34-24 Vil ed.)
- CE!EN 60598-2.1 _ 1997/10 (CEl 34-23 lied.)
- CEI EN 60598.2.5 . 2003/10 (CE} 34-33 led.)
- CEIEN 55015 2008/04 (CE1 110.2 Vied.)
- CEIEN 61000-3-2 — 2007/04 (CE} 110-31 Ved)
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- CEIEN 61 000-3-3/A1 -

Intocmit,
Ing. Guzu Andre

TOTAL UTILITY SERV SRL

2002/05 (CEj 110-28 1v)
- CEI EN 61000-3-3 — 1997/06 (CE|
. CEVTEN 61547- 1986/04 (CE!
. CEIEN 61547/A1- 2001/08 (CE! 34-75 V1)
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ANEXA 1 Clasificares cailor de circulatie

Clasa Amplasares latimes Lungimea ]

Ar Slstemaiul de dispozitivelor de trensontul tronsonuly;

Crtt Denumirea tronsonulyj Huminat Huminat {m) U Tip carosabil
1iStr Agriculturii M5P6 unilateral 6 320{astfait
2]Str Albinej M5Ps unilaterzj & 232jastfalt
3(Str Alecu Sihleany M4ps unilateral 6 362|astfait
4[Fdt Alecu Sihleany M4pg unilateral & 450 altele
515tr Alecu Russg M4ps unilateral 6.5 328lastfalt
6]5tr Alexandry Golescuy MA4ps unilateral 7 670{astfait
71Str Alexandru Sahig M4Pg uhilateral 7 200 astfalt
8Str Alexandru Vighuta M5P5 Unilatera} 7 300} astfait
31Str Ana Ipatescy M3P3 Unilateral 7 375{astfalt

10jFdt Ana Ipatescy M5Pg Unilateral 6.5 771altele
11/Str Antrepozite M5ps Unilateral 8 1500]astfalt
121S8tr Anyl Revolutionar 1848 M5pPg unilatergl 7 130]astfait
13i5tr Arges M5Pg unilaterai 7 500{astfalt
141Str Arh fon Mincy M5P4 unilateral 6 415tastfalt
15{Str Aurora M3p3 unilatera| 10 320]astfait
16{Str Aviator Muntenescy Mb5p4 unilateral 7 400!astfalt
17]Str Avantuiui M3p4 unhilateral 6.5 250 astfalt
18/Str Anghel Saligny M3p4 unilatera} 10,5 1140jastfalt
19]Str Avram lancy M5P6 uniatera! 7 60;astfalt
20{Str Bahne M5P4 unilateral 6 120]astfailt
21jStr Bicaz M3p4 unifaterzal 11 S5851astfalt
221Str Birsej M3pa unilaterat 8 550]astfait
23{Str Bistrite; M5p4 unilateral 7 680} astfaly
2415tr Borzesti M5P4 unilaterai 10.5 1751astfalt
25:Str Bucegi M3P3 bilaterai 14 845jastfalt
26(B-dul Bucuresti vi3pi bilateral 14 2355}astfait
271Str Bujor MEP4 unilateral 7 600;astfalt
28 B-du! Brailei M3P3 bilaterat i4 1230]astfalt
2915tr Caminuiyj M5P4 unilaterai ] 290]astfalt
30{5tr Carabus Mi5P4 unitateral 6 280 astfalt
31|Str Cartier CFR M5p4 unilaterai 4 300]astfalt
32{5tr Cernej M3pP3 Unilateral 7.5 A60{astfait
33|Str Cetatea Craciuna M5P4 unilatera! 7 150]altele
341Str Cezar Boliac M3p3 unilaterai 7 500{astfalr |
35{Str Cimpului M5P4 unilateral 6 400fastfalt |




F e i T H :ﬁ@é "HW 'fuméaiemf j 6.5] 345/aitele " 7’

| _37IStr Comisia Cenirals M5P4 — Einteral ! E 820{astfal N
38{Fdt Ceniraia IMSPE T imrera | 5 400/ astfaly i
39St Cpt Crety Flarin 5P unilateral | g 250(astfalr 1
40Str Cpt Stoenascy Comelis  [Mispa unilateral & 280]altele

|_41{Str Constitutie; Mé4pa unilateral 6.5 465 |astfalt
42/Str Constructorului M3pa Unilatera! 7 860{astfalt j
431Str Contemporany M54 unilateraj | 7 430)astfalt
44Str Cotesti {M3P3 unilateral ? 6 1075|astfalt ‘“i
45 Aleea Crinulyi {M5p4 unilateral 6 408lastfalt |
46{Str Crisana M3P3 unilateral 7 445{astfalt 7
47[Str Cringuly; M3p3 unjlateral 6 236/astfalt
48Str Culturii M5P4 unilateral 7 240jastfait |
49]Str Cuza Voda M3pP1 bilaterai 14 2800{astfalt
SO{Fdt Cuza Voda M5P4 unilateral 55 128astfait
51lAleea Cuza Voda M5E4 unilateral 5 7Olastfaly |
52{5tr Carpinis M5pP4 unilateral 5 507]altele
53]Fdt Faget M5P4 unilateral 5 180/altele
S5415tr lzvor M5p4 Unilateral 11 632 altele
S55{Fdt Mieilor M5p4 Unifateraj 6.5 400]altele
56;Fdt Movilita M5pP4 unilateral 7.8 32{altele
S71Fdt Magura Mb5pa Unilateral 6 90{altele

| 58]str Marasti M5P4 unilateral 7 220]astfalt
39|Str Mihai Eminescy M5p4 unilateral 7 620;astfalt
60;Str Mihait Kogalniceany M5P4 unilateral 8 410/astfalt ]
61;Str Miicov M5P4 unifatera! 7 2851astfait

L62 Str Miron Costin M5P4 unilateraf 6.5 140} astfalt
63Sir Moldova M3p3 Unilateral 7 300{astfait
64{Str Mitropolit Variaam M5p4 unilatera| 7 410]astfalt
65/Str Piata Moldove: M5P4 unilateral 7 404fastfaly |
66|Str Miorita M5P4 unilateral 7 145{astfait
67/Str Mos lon Roata MBEP4 unilateral 7 240]astfalt
681Str Muncij M5p4 unilatera} 6.5 753jastfalt
6915tr Muncitori M5P4 Unilateraf 7 600[astfalt

|__70§Str Muresului M5p4 unilateral 7 250! astfait
7115ty Nicolae Balcescy M5P4 unilateral 7 410jastfalt
72{Str Nicolae lorga M5P4 unilateral 7.5 115{astfalt q
73]Str Nicolae Titulescy M5P4 unilateraf 7 338lastfalt |
74{Str Nordului M5ps unilateral & 190;astralt
755tr Oboru de vite M5p4 unilateral 12 509{astfalt
76]5tr Odobest; Mspa unilateral 10.5 650 astfalt
77iFdt Cdobesti M5p4 unilateraf ] 40}altele
78IStr Oityz M5P4 unilateral 7 132[astfait
79[Str Carpati M5pg unilateral 7 225{astfalt
80|Str Panduri M5Pgq unilateral 7 980}astfalt
81j5tr Prof Gh Longinescy M3P3 bilateral i4 700jastfalt |
82{Str Patriei M5P4 unilateral 6 300fastfajt
83I5tr st Gh Potop M5P4 unilatara} 7 324jastfaft
845t Penes Curcany] M5pa unilateral 7 230]astfalt
85]Str Petre Stefy Mi5P4 unilateral 7 315fastfait




| 86Sir Peire Maior M?Pﬁ lunilateral 7 120; ésﬁ’ait 1
| 87|Str Piata Obor L M5p4 unilateral | 9 200{astfalt '
|_881Str Piatz victoriel IM5p2 unilateraf 10 565}astfalt 7
{895ty Picior Grigorescy M5p4 unilateral 7 626, asifalt !
! 90;Str Plantelor M5P4 unilateral 7 3201astfalt J
| 91[str Pleyne: M5p4 unilateraf 5 300{astfalt
| 921sir piopi M54 unilatera! 7| 235/astfalt
931Str Prof Constantin Stare M5pa Unilateral 7 685]astfajt
941Str Prof Dimitrie Calan M5p4 unilateral 6.5 2501 astfalt
95/Str Poenita M5P4 unilateraj 5.5 486/astfalt
96/Str Popa Sapca M5P4 unilateral 7 285(astfalt
975tr Predeal Mi5p4 unilateraf & 206]astfalt
98/Str Prosperitath M5p4 unilateral 6 81|astfalt
99/str Putne; M5P4 unilateraf 6 245)altele |
100]Str Petre Liciy M5P4 unilateral 7 280lastfait |
101)Str Rasarituly; Msp4 unilateral 7 200/ astfalt
1025tr Razboieni M5P4 Unilateral 7 400|astfalt :;
103/Str Renasterij M5P4 unilateral 6 105{astfalt
1 104]Str Rodne; M5P4 unilatera 7| 425|astfajt q
105[Fdt Renastern M5p4 unilateral 7/ A0fastfait |
106Str Rovine M5P4 unilateral 5] 1147/altele
1071Fdt Rovine M5p4 Unilatera) 5 23/altele
108[Fdt Primaverii M5P4 unilateral 7 50jastfait
1 109]str piata independente; M5p4 Unilateral 7 107}astfaly |
| 110]Str Faget M5P4 unilateral 7 278aitele
| 1111Str Nuferiior M5P4 unilateral 7 950laltele
112]Fdt Nuferilor M5P4 unilateral 7 35laltele ]
1131Str Ing fon Bagzan M5p4 Unilatera] 7.5 410{astfalt
114{Str Dinicu Golescy M5Pp4 unilateral 7 650]astfalt q
115:Str Divizie; M35pa unilateral 6 210jastfalt
116{Str Dobrogeany Gherea M5pP4 unilateral 6.5 355/astfalt
1171Str Dogariej M5P4 unilatera) 10 400]astfalt
1184Str Dornej M5Pa unilatera| 7 370/astfalt
1181Str Dornisoare; M5p4 unilateral 7 380jastfalt ]
1201Str Dorulyi M5p4 uniiateral g 340|astfalt
1211Str Duiliy Zamfirescy M5P4 unilateral 7 650!astfalt
122|Str Dimitrie Cantermiy M5P4 lunilatera] 14 495(astfalt
123)Str Dr Telemac M5P4 unilateraj 7f 300/astfaly |
124/Str Dionysos M5p4 Unilateral 7 350fastfalt
125[Fdt Dicnysos Mi5byg unilateral 7 28iastfait
126{Str Ecaterina Varga M5P4 unilateraf 7 600/astfalt
12715tr Ecoului M5P4 unifiateral 7 46jastfalt q
128]Aleea Echitatii M5p4 unilateral 7} 1321 Jastfalt
1295tr Cpt Traian lonescy M5P4 unilateral 7 251astfalt
1301Str Eroitor M5P4 unilateral 7 150(astfalt |
131)5tr Fagaras M5P4 Unilaterai 6,5 —760 astfait
132{Aleea Florilor M5pP4 Unilateral 5 150fastfajt
1331Str Fraternitatii M5P4 unilateral 7 220]astfalt
134(Str Fratiai M5p4 unilateraj 7 480]astfalt
135/Str Frunze M5p4 unilatera} ] 71 55)astfals
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| 137/Str Emif Racovita” L T 5L 28slastian |
| 138[Str Garofite; {M5P4 . junilateraf 7 330fastaly
| 239/5tr George Cosbuc IM5Pa unilateral 7] 100jastfal
| 140[Str Gheorghe Asaaiy M5P4 lunilateral 7| 425|astfaly
141Fdt Gheorghe Asachi M5P4 lunilateral 7 40astfait [
142{Str Gheorghe Doja M5P4 {unilateral 6 208/astfaly ]
| 143[Fdt Gheorghe Doja |M5p4 lunilateral 6 75lastfalt
144:8¢r G-ral Gh Maghery M3k4 unilatera] 7 390jastfair
1451Str Gheorghe Sion M5p4 unilateraf | 7 115/astfalt
| 146]Str Ghioceilor M5P4 unilateral 6! 155]astfalt
| 147]str Gioriei M5P4 unilateral 7.5) 270]astfalt
1481Str Greva de Iz Grivita {M5pP4 unilatera] 14} 225]astfalt
149/Str Slt Ghinea Dorinal M5p4 unilatera 7 294/astfalt
150[Str Horia Closca o Crisan M5P4 unilateral 10 350]astfalt
| 151]Str inuli M5P4 unilateraf | 6 125/astfalt
L 152]str 1o Creanga IM5pg unilatera) 6 380]astfait
| 1531Str Ton Luca Caragiale M5p4 unilateral 7 335{astfalt
| 154]Fdt Ion Luca Caragiale M5P4 unilaterai 6 60laltele
{ 155[Str fon Neculce [M5pa unilateral 7 465]astfajt
| 156[Str fon Paun Pincio M5p4q unilateral 7 146/altele
1 157[B-dut Independente; M3p1 bilateral 14 1168/astfalt
| 158]Sir Jilistei M5p4 unilatera 6 125(astfalt
| 159(B-dul Garii M3p1 bilateral 14 920{astfait
| 160]Str Legumelnr IM5Pa unilateral 7 140]astfalt
| 161]Str Libertati M5P4 unilateral 7 300{astfait
| 162]str Linistei M5P4 unilateral 6.5 200, astfalt
1 163Str Lunei M5P4 unilateral | 7 65/astfalt
164/Str Lupeni M5p4 unilateral 7 980jastfalt |
165]Str Mare a Unirii M3p1 bilateral 14 1060}astfalt
166{Str Maior Gh Sava M5P4 lunilateral 6.5 385/astfalt q
167Str Maior Gh Pastia Mi3p3 {bilatera 14 345astfalt
168IStr Magura M3p4 lunilateral 9 690/ astfalt
1691Str Magazia Garii M5P4 #unifatera# 6 200{astfalt
- | 70{Fdt. Dornisoarer M5P4 lunilateral 7 45{astfait
1711Str Dimbovita M5p4 unilateraf 7.5 810faltele
{ 172[Str Revolutie: M3P3 unilateral 12 1061 {astfalt
[_173 Str Sagetii M5p4 unilateral 6 215]astfaf
174/Str Scariat Tirnavity M5p4 unilateral 7 243[astfalt
175Str Slt GH Tatulescy MEP4 unilaterat 7 225/ astfalt
176/Str st Al Grigore fonescy M5pP4 unilateral 6 400{astfalt
177/Str Simion Mehedint; M5pP4 unilateraj 71 320{astfalt
{ 178{Str Simion Barnutiy M5P4 unilateral il 225/astfalt
179iStr Siretului M5P4 unilateral 7.5 190{astfalt
180]str Slt Tanasescy Dumitry M5pPq unilateral 7 150)astfalt
1811Str Maior Gh Sonty M5p4 unilateral . 9.5 334|astfalt
| 182{Fdt Maior Gh Sonty M5P4 unilateral 7 156astfait
183JAleea Stadionuly] M5P4 lunilateral g 660]astfait
184St Stupilor M5p4 unilateral 6 130jastfalt
185/Aleea Scolij M5p4 unilatera 5 265/ astfait
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186Ser oic Vasile - Tigoiany iMsps {uniiateral # P N !
7535,5’ Stefan cel mare {M3p3 _lunilateral | 7l 552]astfa; |
L 8{Str Tabacari {M5P4 lunilateral ! 7 1020fastfaiy |
1895tr Timis ] IM5pg __ lunilateral i 7 360} astfait !
g 190(Str Timote] Cipariy M5p4 {unilateraf } 7 225astfalt i
1 191]Str Tinereti M5P2 [unilaterai ! 9 210jastfalt |
1 1921Str Toader Tirdes M5P4 unilateral ] 6 280fastfaly
1 193[Sr Tisa Imspg _lunilateral i 6/ 400altele 7
| 194]Str Transiivamic; Inspg unilateral { 6] 180]aitele
{195/Str Trigmfuio B unilateral ! 7i 215 astfalt
| 196Str Trotus {M5P4 unilateraf 7l 38 astfalt
| 197]str Tador Viadimirescy |M5SP4 unilateral 7 185astfalt
| 198/Aleea Tudor Viadimirescu  [wispa unilateraj ] 7 S0Jastfalt
| 199]Str teon Kalustian [M5pa unilateral I 6] 100/astfalt
200{Str Teiylyi {MI5P4 unilateral | 7] 250]astfalt
201}Str Unirea Principateior IM3p3 {bilateral 7 925(astfalt
202{S-dul Unirij Im3pz bilatera] 14 1250/astfair
1 203[Str Vitor [M5p4 unilateral 8 730|astfalt
| 204]str Vilcels IM3p3 unilateral 8 1020]astfait
205/Str Vrance Ivspg unilateral 8 1559/ astfait
206/Str Vamii [M5P4 unilateral 7] 50|astfait
207/Str Vrincioaia M5pg unilateral ] 7 229/ astfalt
208/Str Vasile Pirvan M5P4 unilateral i 7 300/{astfalt
2091str Zorilor MS5P4 unilateral 7| 170jastfalt
UO Str Ovidenig M5p4 Unilateral 7 185/astfalt
1 211]Str 1 Mai M5p4 unilateral 6 95/astfalt
[ 212[Str 1 Decembrie 1515 [M3p3 unilateral 14 813/astfalt
[ 213]Aleea 1 tunie M5P4 unilateral | 1340]astfalt
1 214[5tr 8 Martie M5P4 lunilateral 7 196{astfalt
| 215]str Republicii Mi3P3 unilateral 14 1010]astfalt
216/Str Raray M5pg unilateral 7 335/astfait
2171Str Toporasi IM5P4 unilateral 7 200{altele
| 218[Str Trandafiriior M5P4 unilateraf ! 7 790|altele
@9 Fdt Alexandry Sahia M5p4 Unitateral i 5 100)astfaly
. _220jFdt Birsej M5pa unilateral 71 70]astfalt
| 221]str Wilicari M54 unilateral 8 700falrele
| 222fFdt Militari M5P4 unilateral " 8 135[aitele
| 2235t Viag Tepes IM5P4 lunilateral 8 167]astfalt
| 224]str Mugur IM5Pg unilateral 7 800]altele
225/str Laminoruiui M5P4 unilateral 7 700 aiteie
226/Str Constantin Brancovaany; M5p4 unilateral T 435{altele
2271Str Ghica Voda IM5p4 {unilateral R altele
| 228]Aleen Laminorulyi IM5pP4 unilateral 8/ 990altele
229]5tr Baltj IM5P4 unilateraf 8 1010faltele
230/Str Berzei |M5p4 unilateral 7 300{altele
231[Str Galati (M5P4 " [oriinterai 7 100}aitele
232|Str Islaz IM5Pg unilateraf | 7 270} aitele
233Str Lacramioare; M5p4 unilateral | 8/ 980/altele
234[Str Liliacului M5p4 unilateral ] 7] 870/altele
235Str Luceafarulyl M5P4 unilateral i 7] 920/altele j
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| 2365t Luminfir —  [mspa unilaterai 7 800]aitels Tf
2371Str Dumbrava ) Mspg Unilateral l 306 altele
238iStr Salcioare] MSP4 unilatera} 6 744)akeia ]
239i5tr 13 Decembrie 1918 M5p4 unilaterai 7 i1 108/astfalr
_240,Str Cornel Coman M5P4 unilateral 9 370/altele
24118tr Col N Vasilescy IM5P4 unilatera 9 224}alteie
242iStr Emanail Petryt IM5p4 unilateraf 9 416(altele
| 243{Str Soveja M5P4 unilateral 9 344/altele
244{Str Mihait Viteazy M5p4 Unilateral g 382jaltele "{
2451Str Staiesti M5p4 unilateral 11 300;altele
2461Str Zabalg M5p4 unilateral 11 900/ altele q
247{Str Rovine M5P4 unifateral 11 400jaltele
{248 Str Cincinat Pavelescy M5Pp4 unilateral i1 420/ altele
249Str N Saveany M5P4 unilaterai 1 250]altele
2501Str Aleea Aviatorilor M5p4 unilateral 71 300{astfalt
2511Str Focsa M5p4 unilateral 5 320lakele
252|5tr Democratiei M5P4 unilateraf 6 500jastfalt
253(Str Ulmuiuyi M5p4 unilateral 6 240/ astfalt
2544Str Braduiui M5pP4 Unilateraj 6 100fastfalt ‘7,
255]Str Pinului M5P4 unilateral 6 100jastfait |
LZSG Str Podgoriei M5pP5 unilatergl 12 300}altele ‘!
[ 257[Str Sit Varvarici Dory M5P6 unilateral 12 270jaltele ]
258{Str Dorobanti M5p7 unifatera] 12 350/altele |
259|Str Gradinari M5Pg [unilatera] 12 270[altele !
260/Str Virtuti M5Pg {unilateral 12 400jaltele
261 Str Targuiui M5P1D unilateraj 12 200/altele
262 1Str Pacii M5P11 unilateral 12 200{altele
263Str Zboina M5pP12 unilateral 12 200/{altele
264Str Razoare M5P13  lnilateral 12 200[attele |
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ANEXA 2 -Posturile de transformare aferente sistemulu} de Huminat

Mr.
crt. IDenumires

Tip comanda iluminat

Observagi

PA 8 -FRE-VEST

e N

Punct comandg magistrala fir pilot

2)PT 514- MURES

Fir pilot din PA 8 - FRE

C-da in cascada PT-
BUJOR

3[PT 515 - BUJOR

C-dz in cascada PT MURES

4 _[PT 720 ODOBEST!

C-da in cascadg PT MURES

C-da in cascada PT
CiMITIR

C-da prin fir pilot PT
TARA BARSE]

S{PT 2712 TARA BARSE!

Fir pilot din PT ODOBESTI

6IPT 709 - MUZEU

Fir pilot din PA 8 FRE

C-dain cascada PT705

7iPT 707 TANASESCU Fir pilot din PA 8 FRE PT706 PT24
8/PT 705 LONGINESCU C-da in cascada PT TANASESCU
9IPT 706 RAZBOIEN C-da in cascada PT TANASESCU

10{PT 703 SAH

C-da cascada PT LONGINESCU

111PT 24

C-da in cascada PT TANASESCU

C-dain cascada PT-
COTEST, PT FUPSHIC
si PT PIATA VICTORIE]

12IPA3 - PT UNIREA PRINCIPATELOR

LUXOMAT - SEDIU VACHI

¢-DA IN CASCADA pt |
carabus, pt Ciuperca

13{PT 49 COTEST]

C-da in cascada din PA3

14|PT 2401 PIATA VICTORIE!

C-da in cascada din PA3

C-dain cascada PT
T.CIPARIU, PT
MAGHERU

15.PT FUPSHIC

C-da in cascada din PA3

C-da in cascada PT
DORNISORE]

16iPT MAGHERU

C-da in cascada din PT FUPSHIC

17IPT 318 T. CIPARIU

C-dain cascada din PT FUPSHIC

18{PT 320 DORNISOARE!

C-da in cascads din PT MAGHERU

19IPT CIUPERCA

C-da in cascada din PT 49 COTEST!

et ez o)

20iPT 35 CARABUS

C-da in cascada din PT 49 COTEST]

¢-DA IN CASCADA nt
frigorifer

21|PT FRIGORIFER

C-da in cascada din PT 35 CARABUS

C-da in cascada din PT 35 CARABUS

221PT FRATIF!
23I1PT 718 Programator cu £8as C-da in cascads PT Z’j_g
241PT 719 C-da in cascada din PT 718 C-da in cascada PT 22
25[PT 22 C-da in cascada din PT 718

Punct comanda fir pitot magistrala

26]PA 8 FRE
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i

i NSO |

(PT-517 BISERICA SF GHEORGHE |

LUXOMAT _ j%w J

e e,

e .

Eir pilot din 174 3 FRE _“

!Fiﬁ“ piiot din PA g FRE

C-da in cascadg pr 3051

i 29!9?-3@4 PIATA MOLDOVE

s

5

C-da in Cascada din PTE&A?

i 30/PT 305 PIATA REPUBL 101

C-da in Cascada BT
G667

.‘ 31PT 512 PIATA AGROAEJMENTARA Fir pilot din PA 8 FRE

32lpT 607 INSP, Sitvic

C-dzin Cascada PT
C-da in cascada din PT 512 806

IPT 606 CARAIVAN

C-da in cascada gin PT 807 ]

4IPT 605 CULTURN

Fir pilot din PA 8 FRE

35ip"r 302 OiTuz

bﬁip’? 809 M. VITEAZY

S .

C-da'in Cascada PT
ngramator CU Ceas 609

C-dain Cascads pP7
C-ga in Cascada din PT 302 631

C-da in Cascada PT
C-dain Cascada din PT ODOBEST} 4

i 37jp*r 713 CIMITIR
38/PT 631 OBOR

C-da in Cascada din pT 713

39JPT 624 VIILOR

EC-da in cascada din PT 631

E

|_40/PT 625 TIRG [LUXOMAT F
|_41IPT 634 ROVINE LUXOMAT T
| 42PT 626 CASTEL LUXOMAT

| 43]PT 44 PUTNA Fir pilot din PA 8 FRE i
{_44]PT 200 PREFECTURA LUXOMAT

| 45/PT 321

IProgramator CU Ceas

Pt

{_96]PT 604 CUZA VODA

IEir pilot din PA 2 CARPATY

-27IPT 862 DACIA SERVICE

ILuxomaT (PE STALP RETEA)

""" iPT 309 MATERNA

LUXOMAT

| 29lPT 20051 B2 B-DUL UNIRT

Fir pilot din pa 8 FRE

50/PT 400 FAVIOR

Fir pilot din PA g FRE

[ 51]PT 310 BALADA

{Fir pilot din PA 8 FRE

|_52IPT 42 HOTEL UNIREA

LUXOMAT

53IPA 2 CARPAT]

Fir pilot din PA 8 FRE

54|PT 203 ORHIDEELOR

|
|
—~—

Fir pilot din PA D CARPAT;

55PT 506 TROTUS

|

Fir pilot din PA 2 CARPAT]

!

. .B6IPT 207 PLEVNE

|

jC—da in cascada PT 507

Fir pilot din PA 2 CARPAT]

57iPT 507 OFICIUL DE CALCUL

i

-43 in cascada din PT 207

L&S PT 505 CONSTITUTIES

}C-da in cascada PT 505

C-da in Cascada din PT 507 5C~da in cascadg PT 303

59{PT 503 BL 6 PANDUR]

|

C-da in Cascada din PT 505 é
C-da in cascada PT

210,2‘12,411,612

Fir pilot din PA 2 CARPAT]

| 8
ﬂso PT 211 FORTUNA
|_61]PT 210 PARG

|

C-da in cascada din PT 211

Lsz PT 612 RARAU

C-da in cascada din PT 211 C-da in Cascada PT 51p

| 63]PT 510 OF DORNE}

C-da in Cascada din PT 612

64|PT 212 VLAHUTA

§C~da in cascada din PT 211

85|PT 411 BUCEG]

C-dain Cascada din PT 2119

66|PT 216 oT BAHNE

LUXOMAT

B7(PT 610 M. IORGA

Fir piiot din PA » CARPAT! i -da in cascads PT 65




i e e . AT DDA e

ﬁ[ 68§PT 85 MOLDOVE

_C~da in cascada din FT 610

C-da in Sascads din PT 65

Fida in cascada PT
01815415

| _89IPT 307 Wiy
LC{PT 815 IACH

C-da in cascads din PT 65 L

)

71 ;@T 418 POIENTE!

C-da in Cascada din PT g5

!

C-da in cascada pT 54 |

! ?25:3? 54 LUPEN]

C-da in Cascada din PT 415

C-dain Cascada PT 55

il’S PT 55 PANDUR)

C-da in cascada din PT 54

C-da in cascada PT 504 ;

C-da in Cascada din PT 55

{_74{PT 504 8 MARTIE
|_75PT 518 P.LICIL LUXOMAT
| 78/PT smp ONASIS LUXOMAT
7T\PA 4 LACTATE LUXOMAT
78|PT 508 PICTOR GRIGORESCY Programator oy ceas
| 79lPA 1 SUD C-da in cascada din PAZ CARPATI |

Fir pilot din PA 2 CARPAT]

{_80IPT 103 sUD

C-dain tascadg PT
7

81/PTM-1 SUD LUXOMAT 200
82{PTM-2 SUD LUXOMAT
83{PT 2007 AVIATORILOR Cda in cascada din PTM SUD

! 84[PT 93 0D Programator ¢y ceas

| 85/PT TINERETULG SUD ULMULU]

Fir pilot din PA 2 CARPATI

86{PT TINERETULUf 2 MESTEACANUL

Fir pilot din paA 2 CARPATI

87{PT TINERETULLY BRAILE)

LUXOMAT

88/PT MINDREST] ZONA SOSEA

LUXOMAT

89!PTA MANDRESTI MUNTEN; BISERI(

LUXOMAT

90/PTA MINDREST] MOLDOVA LUXOMAT
911PTA 2449 MILITARI LUXOMAT
92|PTA 2450 LAMINOR LUXOMAT

|_93{PTA 2804 iGvA ILUXOMAT |




ANEXA 3 . Zonele de rise

Clasa |
Tipul Zonet de Lungimefsy sistemuly
Nr crrise Locatia prafata de Huminat
f 3tr Cuza Vods
Centrul scolar "Elena
1{Trecere pieton; Doamn" 14/42 M3P1
Str Cuza Voda
Colegiul tehnic
2 Trecere pieton; “Valeriu D, Cotea” [14/42 M3p1
Str Cuza Vods
Colegiui Nationa AL
3| Trecers pistoni I Cuza 14/42 M3P1i
Str Marasesti Grupul
ScolarG G
4 Trecere pietoni Longinescu 14/42 M3P3
Str Moldova Colegiui
diTrecere pietoni Tehnic Gh Asachi 7121 M3P3
Str Stefan Ce| Mare
6| Trecere pietoni Scoala Nr 9 10/30 M3P3
Str Marea Unirii
7iTrecere pietoni Scoaia Nr 2 14/42 M3P3
Str Aurora Gradinitei
8/ Trecere pietoni Nr 8 14/42 M3P3
Str Ana Ipatescy
S|Trecere pietoni Gradinitei Nr 4 10/30 M3P3
B-dul Garii Colegiu!
Economic i
10| Trecere pietoni Kogainiceany 36/108 M3P3
B-duf Bucurest
fostul local g
Universitatii Gh
111 Trecere pieton; Baritiu 14/42 M3P1
Str Tineretji Scoals
121 Trecere pieton; Duiliu Zamfirescy 7/21 M3P3
Str Tineretii
13{Trecere pistoni Gradinita nr 7 /21 M3P3
Str Al 1 lunie Scoalg
14/ Trecere pietoni N lorga 6/18 M5P5
Str Al 1 funie Scoala
15, Trecere pietoni Al Sahia 6/18 MsPs
Str 1 Decembria
Colegiul tehnic
16 Trecere pistoni Edmond Nicolay 14/42 M3P3
Str Dornei Scoala Nr
|_17[Trecers pistoni |3 7121 M5P4
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i Fecere pieion;

T e e

i

Wﬁm§~%?-?ﬁ_%amjﬁw i SR
Gradiniis Nr 16 21

S

W54 N
* f fsa-r Prof Dimitrie ; ,
19 Trecere pioton; Calan Gradinita Ny 3 17727 MBP4
[ 2

Tehnic Auto Traian

OiTrecere piston Wiz

Str Cotesti Colegiu ‘j
7/21

; M3P3




ANEXA 4 - Refelg de distributie energiel electrice aferente

sistemuluf de Huminat public
[Nzr ¢t Locatia tronsenulul de refes Subteran/asrian
i 1/PA 8 -FRE.VEST Aerian
| 2|PT 514- MURES Subteran/aerian
! 3|PT 515- BUJOR Subteran/asrian
I 4|PT 720 ODOBEST; subteran/aerian ‘E
I 5/PT 2712 TARA BARSE| Aerian ‘i
N 6/PT 709 - MUZEG Subteran/zerian
I 7IPT 707 TANASESGU subteran/aerian q
8{PT 705 LONGINESCU Subteran/aerian
9PT 706 RAZBOIEN Aerian ]
10/PT 703 SAH Aerian N
11IPT 24 Aerian
12]PA3 - PT UNIREA PR#NCIPATEE.OR subteran/acrian ‘q
13|PT 49 COTEST subteran/aerian
14/PT 2401 PIATA VICTORIE] subteran/aerian
15|PT FUPSHIC subteran/aerian q
161PT MAGHERU Subteran
i7IPT 318 T CIPARIU subleran/aerian ]
18]PT 320 DORNISOARE] Subleran
19IPT CIUPERCA isubteran/aorian
20{PT 35 CARABUS Isubteran/agrian
e 29IPT FRIGORIFER Subteran/aerign
L 22|PTFRATIE subteran/aerian
23|PT 718 Subteran il
24|PT 719 subleran/aerian
25/PT 22 subteran
26]PA 8 FRE Subteran/aerian
L 27|PT 513 PENES CURCANUL Subleran
28IPT-517 BISERICA SF. GHEORGHE Subteran/aerian
29|PT-304 PIATA MOLDOVE] Subteran
30/PT 305 BIATA REPUBLICH Subteran
31[PT 512 PIATA AGROAL#MENTARA subteran/aerian
32|PT 607 INSP L SILVIC Subteran
| 33lPT 606 CARAIMAN Aerian
| 34IPT605 CULTURII subteran/aerian |
\____ 35|PT 302 OITuZ Aerian J
| 36|PT609M VITEAZU subteran/aerian q
L 37IPT 713 CIMITIR [subteran/aerian




1 38]P7 637 OBOR o subleran/aerian B

; 39/PT 624 VilLoR " SUblerar/aerian |

! 401PY 625 TIRG ) Sublteran/aerign

i 41iPT 634 ROVINE _Isubteran/aerian

! 42|PT 626 CASTE] Subteran/aerian

|\ 43lPT 42 PUTNA Subteran/aerian

| 44]PT 209 PREFECTURA Isubteran/aerian

I 45(PT 321 Subteran/aerian

L. 46|PT 604 CUZA VODA subteran/aerian

| 47|PT 662 DACIA SERVICE aerian

[ 48]PT 309 MATERNA subteran/aerian

| 49PT 20051 B2 B-DUL UNIRJj Subteran/aerian

| 50]PT 409 FAVIOR subleran/aerian

i 51/PT 310 BALADA Subteran/aerian

il 52[PT 42 HOTEL UNIREA aerian
53/PA 2 CARPAT aerian

I 54|PT 203 ORHIDEELOR Subteran

[ 55/PT 506 TROTUS aerian

[ 56/PT 207 PLEVNE| Sublteran/aerian |

I 57/PT 507 OFICIUL DE CALCUL Subteran/aerian ]

| 58lPT 505 CONSTITUTIE] Subteran/aerian

i 59|PT 503 BL.6 PANDUR| Subteran/aerian

. _60/PT 211 FORTUNA Subteran/aerian
61/PT 210 PARC Subteran/asrian
62|PT 612 RARAU Aerian

| 63PT516CT DORNE! subteran/aerian

L 64]PT 212 VLAHUTA Subteran/aerian

o 65lPT 411 BUCEG] Subteran/aerian

| 66lPT216CT BAHNE Aerian q
67[PT610 N, IORGA subteran/aerian
68/PT 65 MOLDOVA [Subteran/aerian
69/PT 301 MIU subteran/aerian

[ 70|PT 615 IACM Aerian
71|PT 415 POIENITE] Subteran/aerian
72|PT 54 LUPEN; subteran/aerian
73|PT 55 PANDUR] subteran/aerian
74{PT 504 8 MARTIE Subtsran
75IPT 519 PLICIY subteran/aerian f!
76|PT SMP ONASIS Aerian
77IPA 4 LACTATE Subleran/aerian |
78/PT 508 PICTOR GRIGORESCL subteran i

L 79]PA1SUD Subteran/aerian |

{____80PT 103 SUD Subteran/aerian

| &1|PTW- SUD Aerian N
82|PTM-2 SUD Subteran/aerian ]
83/PT 2007 AVIATORILGR subleran/aerian
84/PT 93'SUD subteran/aerian
85|PT TINERETULUT 7 SUD ULMULL] subferan

I 86/PT TINERETULUS 2 MESTEACANULU! Subteran
871PT TINERETULUI BRAILE] subteran N
88/PT MINDREST] ZONA SOSEA Aerian
89|PTA MANDREST] MUNTEN] BISERICA Aerian

| 90|PTA MINDREST] MOLDOVA Aerian J
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Lo D1IPTA DU W AR e e subleran/aerian
/ 92,PTA 2450 | AWINOR o —_ |Asrian
{___93IPTA2804 IGVA |subteran/acrian




VISA TEENICA NR, 7

Utilajfachivament: Corp flumina vapon de sodiy 70 W

| Uliaju, echipamental tehnologie: Corp iiurinat vapor de sodiu 70 W

NNF. I - Specificatiiic fehnice
g

i

B

m—

f Producaior

-Sursa : vapori de inaltg presiune de sogiu
-Putere maxima : 70 v

-Material carcasg - Mastic armat

-Tensiune alimentare - 220-240 v

-Grad etanseitate : maim P85

-Culoare carcasg : gri RAL 7035
-Terminal prindere consola reglabit

-Terminal prindere 2* {60 mm)

-Echipat cur : condensator, ignitor, balsat(droser)
-Droser cu pierderi raduse
-Greutate : maxim 5 kg

-La montaj se va fine seama de indicafille producatorulyi.

2

Specificafii de performanta sf cond

itii privind sigurania in exploafare -
-conditii de calitate conf, 150 8001,
-certificat de calitate eliberat de producaior,

3 Conditii de garantie s; post garantie
~certificat garantie - minim 2 ani;

4 Alte conditii cu caracter tehnic:
-asistenia tehnica in pericada Bostgaraniie

Profectant,




FISA TEBINTCA NR,

Utllafechivament: Corp fluminat vapori de eodiy 150 W

23 1 N ¥ . b 5 ‘M‘-—"—“’“—MW
HUrmnat vaporl de sodiy 150 v

Specificatiile tehnice ' Producator

Utiej, echipamentul tohnologie Corp

P

W,
Cre,

-Sursa : vapori de inafta presiune de sodiy
-Putere maxima - 150 W

-Material carcass - plastic armat
-Tensiune alimentare - 220-240 v

-Grad etanssitate - mn PG5

~Culoare carcaga * gri RAL 7035
-Terminal prindere consola reglabil
~Terminal prinders o° { 60 mm)

~Echipat cu : Condsnsator, ignitor, balsat{droser)
-Droser cu pierderi reduse

-Greutate : maxim 5.8 kg
-La montaf se va tine Seama de indicatiile producforulyi,

-conditii de calitate conf 180 2001;
-certificat de calitate eliberat de p roductor,
Conditii de garantie si post garantie
~certificat garangie - minim 2 ani;
-proces verbal de punere in funch
Alte conditii cu caracler tehnic;

-asislenta fehnica in p erioada postgarantie

lP’mﬁe&(tm&,

TOTAL UTILITY SERV SRI




FISA TEENICA NR, 5

Utilajfechinamen;: Corp Humina Yapor de sodiy 250 w
[T.féf‘iajuf,
Nr.

Crt.

echivamenty) tehnologic: Corp Humingt vepori de sodiy 255 W

Specificatiile tehnice

-Stirsa Yapori dz inalta Presiung de sodiy
-Putere maxima - 250 w
-Material carcagg - plastic armat
-Tensiune alimentare : 220-240 v
-Grad efanseitate - mnim iPg5
-Culoare carcasa - gri RAL 7035
~Terminat prindere Consola reglahil
-Terminal prindare 2"(60 mmy)
~Echipat oy - condensator, ignitor, ba!sai(droser}
-Droser oy Plerderi reduse
-Grautate : maxim 7.8kg
-La montaj se ya fine seama de indicatiile producatoruly;

La montaj se vq tine seama de indicatiile produciioruly;

Specificatii de performanta si fa in expioatare -
~conditii de califate cons 180
| certificat de calitate eliberat de producitor,
Conditii de Garanie si pogt garantie
Cettificat garanfie - minim 2 ani;
|-proces verbal de punere in funct

condii priving siguran
01;




FISA TEHNICA NI, &
WHilajfechipament: TABLOL AUTOMATIZARE PUNCT APRINDERE

{ Utilaiui, echipamentul fehnologic: TARLOU AUTOMATIZARE PUNCT APRINDERE
. Specificatiile tehnice f Producator

Crt.

- Cutie metatica IP 58 800%600x300 echipata cu contrapanois si 7 us, Usz interioara
deserveste pentru montarea echipamentelor de avtomatizare,

- Culls mesalica va fi confectionatz din tabla zincata si vopsita in camp elecirostatic
RAL 7035

- Cutla ve fi climatizata - echipata cu grile de ventilatie, ventilatoare i termostata
de racire reglabll si cu rezistenta de Incalzire minim 150 w s termostat de incalzire

-~ Dotafa cu senzor de temperatura ( se transimit informaiile caire dispecerat)

- Dotatz cu contact magnetic ce va semnaliza in dispecerat deschideres cutiel;

- Dotata cu protectii rapide : cleme cu fuzibil , protetctii magneto ~termice ; protecti
diferentisle;

- Dotata cu relee 24 VDO pentru actionares contactoarelor sl fransmiterea
comenzilor catre PLE

- Sursa 24 VDO 20 Ah oy backup

- Acumulatori 24 VDO pt backup
- Lampi de semnalizare pt prezenta tensiune si indicatii stare chei

- Chel pentru actionari { manula/fautomat; pomitloprit; oprire de urgenta)
- Tablou! va fi echipat cu echipamento pentru compensarez factorulul de Dutere
raacti

- Automat programabil;
' Dotat eu ecran 2.4” ( 128x64 pixels} - afisare informatii

Lol
°  Voltaj: 24 VD¢ ( 20.4-28.8 YDC)

o Tastatura ; 20 taste multifunctionale si predafinite
o

2

1

Slot : micro 8D card
Comunicatie Ethernet, TCP/IP, RS 232, RS485 ; CANBUS; MODBUS/RTU,

GPRS/GSM, Web server
Permite extensii suplimentare /0
Montaj : pe sina sau panou
Ceas fimp real intern

Nurmarinfrari: 12 + 16
Curent intrari : 5.4 mA24 VDO ;3.7 mA24VDE

Impedanta intrari - 4.5k0) si 6.5 k)

Timp de raspuns : 10 ms

Intrari analogice : 0-20 mA - 4-20mA ; 0-10 VDC
Iesiri releu : SPST-NO / max 5A

lesiri tranzistor : npn |, N-MOSFET / max 100 maA
o Temperatura de functionare : -20 : +80 ¢

Analizor de retes; :
¢ Masurare parametrii - Voltaj; Curent ; Putere activa, Puters reactiva, |

Frecventa, Factor de puiere
o Ecran pentry afisarea informatiitor
o  Comunicafie : RS 485 , MODBUS RTU
o lesii releu programabile
o Temperatura de lucry: -10 : 75 ¢
Router GPRS:
Posibilitate configurare prin SMS
Mod manual/automat de lucny
PPPoE ;NTP Wirsless Hotspot ;Wireless Client Wirzless AP
Ping reboot ; reboot periodic
Contor traffic date
Backup configurare
OpenVPN ; VRRP :PPTP ; L2TP ;: SNMP
Trimitere / receptionars SMS

GOOGOOQOOG

_Status via SMS
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_______ T B
|

/ °  BMS rebog:
o 3GMe aclivere/dezacivgre vig SRS /
’ o Filtry Weh
I °  Configurare profile /
/ / ¢ logde evenimenie
¢ Raporiare evenimenie {via Emall/SMs)
] ©  VLAN: Firewai S IPIAC filter  DHCP Berver | Dynarmic DS
°  Vitezs 30 ~pana iz 21 Mpps
o Vitezy 20 —pana la 236.8 lbps
o Conexiune Wi-Fi ~Un io 300 Mbps
¢ Poriuri Ethernet 4 buc
o Comunicatis RS232
e Cominicatie R&485
o SBlof Micro SD
¢ Carcasa aluminjy
°  Monta} pe sina
°  Intran digitaje - 3v
©  Intrari digitale izoiate galvanic g . 30V
¢ Intran analogice 0 - 24y
°  lesiri digitalg open collector 30V, 250mA
©  lesir relou SPST 40V, 44
o PortUsp pentru conectare device-uz extemne
°  Conector /O
°  Antene externe GPRS 2 buc
©  Antene Wi-Fi 2 buc
o Duaj Siig

| La montaj se va tine seama de indicatiite producitorulyi

2 Specificatii de performanta si conditit priving siguranta in exploatare ;

~conditii de calitate conf. IS0 9001;

-cerlificat de caliate efiberat de p roducéior,
3 Conditii de garantie si post farantie

~certificat garanfie - minim 2 ani;

-Proces verbal de puners in functivne la parametrii proiectali (beneficiar + furnizor);
4 Afte conditii oy caracter tehnic:

-asistenta fehnica in berioada postgarantie

Pr@ﬁemm&g

TOTAL UTILITY SERV SRy,
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FIS4 TEHANICA NR. 5

Hillsliachipament: SOFTWARE AUTOMATIZARE SCADA
Uliejul, echipamentul shnotogic SOFTWARE AUTOMATIZARE SCADA T
Spacificatile tehnice

Nr.
Cet,

I - Contine scrane sinoptice interactive o) intuitlve
- informatiile ver fi afisate intrg herta interactive ¢ amplasares oblectivelar

monitorizate pe sceasty harta
- Permie setare utilizatori multipli oy diferlte dreptur de adminsiirarg si operare

- Permite Upgrade facl pentry adaugare puncts monitorizate suplimentare

- Afisarea urmatorilr parametyi:
o Stare functionare - pomit/ oprit

o Mod functionare : manual / automat
o Indicafif anafizor - Voltaj; Gurent Putere activa, Puters reactiva, Frecventa,

Factor de putere

o Stalus defacte
Toti parametrii vor putea fi controloati gin dispacerat

o Sepot programa orice variante de oprirel pornire { in functie de Ors,
luminozitate, elc)
Toate informatiile sun stocate minim 24 juni
Aplicatia permite generarea de rapoarte personalizate : ora oprire/ pornire,
Cauza defect/ vra defect, cosnum energie activafreactiva, stare contactor,
stare infrerupator, stare efractie tablou, temperatura tabloy automatizare, ef,

La montaj se va tine seama ge indicafille producatoruu;, _
2 Specificaii de performanta gl condigii privind sigurana in exploatare :

[ -conditli de calitate conf 180 9001;

-ariificat de calitate eliberat de productor, .
3 Conditii de garantie si post garantie

-certificat garanfie - minim 2 ani;

-Proces verbal de punere in fun fiune la parametrii profectafi (beneficiar + furnizor); _

4 Alte conditii oy Caracter fehnin:
-asistenta tehnica in perioada postgarantic

H"mﬁ@cﬁmﬁg




FISA TEHNICA NR. 6
Utilaj/echipament: CUTIE METALICA DISTRIBUTIE PENTRU STALP COMPLET ECHIPATA

Utitajul, echipamentul tehnologic: CUTIE METALICA DISTRIBUTIE PENTRU STALP COMPLET ECHIPATA

Nr. Specificatiile tehnice Producator
Crt.

1
Cutie metalica iP 65 + contrapanou

Dimensiuni : 300 x 150 x 100 mm (h x| xa )

Cutie confectionata din tabla zincata si vopsita in camp electrostatic RAL 7016
Sistem de inchidere cu yala tip insert

Cutia va fi inscpriptionata : , Primaria Municipiului Focsan®

Cutia va fi echipata cu presetupe, si cleme sir pentru cabluri

La montaj se va tine seama de indicatiile producitorului.

2 Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare :
-conditii de calitate conf. ISO 9001;
-certificat de calitate eliberat de producitor,

3 Conditii de garantie si post garantie
-certificat garantie - minim 2 ani;
-proces verbal de punere in functiune la parametrii proiectatj (beneficiar + furnizor);

4 Alte condifii cu caracter tehnic;
-asistenta tehnica in perioada postgarantie

Proiectant,

TOTAL UTILITY SERV SRL

Initiator proict de hotirdre
Primar
Cristi Valentin Misiils Avizat
Secretarul Municipiului Foc;an'i‘
Eduard — Marian Corhani
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ROMANIA Se aproba,
JUDETUL VRANCEA Primar,
MUNICIPIUL FOCSANI PRIMARIA Cristi Valentin Misaila
Compartiment Unitate municipald pentru
monitorizarea serviciilor comuniare de utilititi
publice, mediu
Nr. 21363/24.03.2017

Raport,
Privind aprobarea ,, Studiului de Oportunitate privind delegarea de gestiune
a serviciului de iluminat public din Municipiul Focsani ,,

In baza prevederilor Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati
publice , a Legii nr.230/2006 a serviciului de iluminat public si potrivit acestor acte
normative ,serviciul de iluminat public este un serviciu public comunitar de utilitate
publica ,organizat,condus,coordonat,reglementat, monitorizat si controlat de autoritatile
administratiei publice locale care cuprinde o serie de activitati specifice.

Conform art.23 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati
publice , gestiunea serviciilor comunitare de utilitati publice se realizeaza fie prin
gestiune directa, fie prin gestiune delegata modalitate stabilita prin decizia consiliului
local.

Potrivit art.29, alin.2 din Legea nr.51/2006 cu modificarile ulterioare, delegarea
gestiunii serviciilor de utilitati publice , respectiv operarea, administrarea si exploatarea
sistemelor de utilitati publice aferente , se poate face pentru toate sau numai pentru o
parte dintre activitatile componente ale serviciilor , pe baza unor analize tehnico-
economice si de eficienta a costurilor de operare, concretizate intr-un studiu de
oportunitate. .

Avand in vedere cele mai sus prezentate consideram oportuna si necesara
aprobarea  Studiului de oportunitate si alegerea formei de gestiune a serviciului de
iluminat public respectiv gestiune delegata.

Compartiment Unitate municipald pentru monitorizarea serviciilor
comunitare de utilitati publice mediu
Insp Petronie Stefan

;)/U,



