Cod postal
localitate

Nr. inregistrare la
Consiliul Local

Data
inregistrarii
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aplicarea Legii 372/2005

. VCTIT Notare
Performanta energetica a cladirii energetica: 00,4
Sistemul de certificare: Metodologia de calcul al s o
. . < g < n Cladirea Cladirea de
Performantei Energetice a Cladirilor elaborata in e o e
certificata referinia

Eficienta energetica ridicata

&

Eficientd energetica scazuta

Consum anual specific de energie  [kWh/m2an]

339,61

135,53

Indice de emisii echivalent CO2 [kgCO2/m2an]

79,41

28,19

Consum anual specific de energie

Clasa energetica

Certificat de performanta energetica

2 .
[kWh/mZan] pentru: Cladirea | Cladirea
certificatd | de referinta
Incélzire: 280,12 E B
Apa calda de consum: 6,71 A A
Climatizare: 32,37 B B
Ventilare mecanica: - - -
lluminat artificial: 20,40 A A
Consum anual specific de energie din surse regenerabile [kWh/m?2an]: 0,00
Date privind cladirea certificata:
Adresa cladirii: jud. Vrancea, mun. Focsani, Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 1
Categoria cladirii: birou Aria utila spatjului conditionat: 3179,00 m2
(Primaria mun. Focsani) Aria construita desfasurata: 4159,00 m2

Regim de inaltime: S+P+2E
Anul construirii: 1989-1991
Motivul elaborarii certificatului energetic: reabilitare energetica

Volumul interior conditionat al cladirii: 14433,13 m3

Programul de calcul utilizat: calcul manual Versiunea: -

Metoda de calcul—discontinuu

Date privind identificarea auditorului energetic pentru cladiri:
Specialitatea Numele si prenumele Seria si

(c, i, ci) Nr. certificat
de atestare
AE |ci ILOAIE S. FLORIN SSA 02224

GEORGE

Clasificarea energetica a cladirii este facuta functie de consumul total de energie al cladirii, estimat prin

energetica a constructiei si instalatiilor aferente.

Notarea energetica a cladirii tine seama de penalizarile datorate utilizarii nerationale a energiei.
Perioada de valabilitate a prezentului Certificat Energetic este de 10 ani de la data eliberérii acestuia.






